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Ograda
Naftovod

Gasovod novi
Gasovod postojeći

Toplovod novi

Toplovod postojeći

1. Nadzemni rezervoar V= 84 m  
2. Pretakački most 
3. Isparivačko-redukciona stanica

a. isparivački sklop (Q= 500 kg/h)
b. redukcioni deo 

1

LEGENDA:

4. Kotlarnica za gasne kotlove (3 x 48 kw) + 1x48 kW - novi
(Q= 500 kg/h, p = max 16.7 bar, p = 0,5-0,8 bar)

5. Cevovodi
a. ka pretakalištu TF DN50 i GF DN25
b. ka IRS TF DN40 i GF DN65
c. ka potrošačima DN100
d. toplovod 2xDN50

Postojeća instalacija TNG

2

3
Nova instalacija KPG
6. Mernoregulaciona stanica za KPG
   Q=4x1250=5000 m3/h
   p1= 15-200 bar
   p2= 8-12 bar / 3,5-4 bar
7. Pretakački most kom.6
8. Cevovod 
    a. gasovod visokog pritiska 6xØ30x4 mm
    b. gasovod niskog pritiska Ø168,3x4,5 mm - ka potrošačima
    c. gasovod niskog pritiska Ø60,3x2,9 mm - ka kotlovima
        toplovod potis povrat 2x60,3x2,9 mm - ka kotlovima
9. Gasni kotlovi za zagrejače gasa 3x80 kW
10. Mobilno skladište bez kompresora (trajler)
11. Pristupni plato trajlera
12. Ograda H= 2,0 m
13. Gasovod Ø60,3 do gasnih kotlova p=0,5-0,8 bar
NG1  Nosač gasovoda visokog pritiska 6xØ30x4 mm kom.12
NG2  Nosač gasovoda niskog pritiska Ø168,3x4,5 mm H=6,0 m kom.7
NG3  Mosni nosači gasovoda NP Ø168,3x4,5 mm H=6,0 m kom.2
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