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KORIDORI SRBIJE D.O.O

Kralja Petra 21

11000 Beograd

LEGENDA:

Bankina i kosina

Granica eksproprijacije

Ivičnjak
Rigol

Osovina rampe R4 Gramađe - Niš

Kanal

Osovina rampe R3 Vranje - Gramađe
Osovina rampe R2 Niš - Gramađe

Osovina rampe R1 Gramadje - Vranje

Osovina autoputa

trasa postojeće 10kV mreže

LEGENDA:

postojeći stub nadzemne mreže

trasa postojeće niskonaponske mreže

trasa NN nadzemne  mreže koja se ukida

novoprojektovana trasa NN nadzemne  mreže

novoprojektovani stub nadzemne NN mre že

kablirani deo niskonaponske mre že

zaštitne PVC cevi

veza sa stuba S2 koja se ukida

nova veza sa stuba S2N

NAPOMENA:

Prilikom izrade Idejnog projekta neophodno je materijal i radove

za izgradnju kablovskog prelaza za kabliranje ugroženog

raspona S1 - S2 uvrstiti u Predmer i predračun radova na

izgradnji petlje Gramađe!!

novoprojektovani stub 10kV nadzemne mreže

novoprojektovana trasa 10kV nadzemne mreže

novoprojektovana stubna transfortamorska stanica

postojeći stubovi nadzemne EE i TT mreže

trasa postojećeg optičkog kabla

postojeći mrežni TT kabel

LEGENDA:

postojeći šaht kablovske kanalizacije

postojeća kablovska kanalizacija od 4 cevi Ø50mm

novoprojektovane PE cevi Ø50mm

novoprojektovane PE cevi Ø40mm

novoprojektovane PVC cevi Ø110mm

novoprojektovan i šaht 80x150x100cm

novoprojektovan i šaht 100x120x100cm

postojeća nadzemna TT mre ža

postojeća nadzemna TT mre ža koja se ukida

novoprojektovani TT kabel

novoprojektovana nadzemna TT mre ža

zaštitne PVC cevi

LEGENDA:

stub javnog osvetljenja, H=12 / 13.5 / 15m, lira 2m;

dve LED svetiljke; centralni raspored

stub javnog osvetljenja, H=12 / 13.5 / 15m; jedna LED

svetiljka; dvostrani raspored

stub javnog osvetljenja, H=10m; jedna LED svetiljka;

jednostrani raspored

stub javnog osvetljenja, H=10m; jedna LED svetiljka;

dvostrani raspored

stub javnog osvetljenja, H=10m; dve LED svetiljke;

T-nosač; centralni raspored

stub javnog osvetljenja, za osvetljavanje naplatnog

platoa;

novoprojektovana stubna transformatorska stanica

razvodni ormar javnog osvetljenja

zaštitne PVC cevi  Ø110mm

trasa kabla javnog osvetljenja

novoprojektovana trasa 10kV kablovske mrežepostojeća nadzemna TT mreža

Granica postojećeg putnog pojasa
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