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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву 


ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности бр.2а, Нови Београд, за издавање 


локацијских услова, на основу члана 6. и 37. став 8. 9. и 10. Закона о министарствима 


(„Сл. гласник РС“, број 44/2014, 15/2015, 54/2015, 96/2015 и 62/2017), члана 23. Закона 


о државној управи („Сл.  гласник РС'', број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – 


др. закон), члана 53а, а у вези са чланом 133. став 2. тачка 8. и 9. Закона о планирању и 


изградњи (,,Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 


121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/15 и 83/18), 


Уредбe о локацијским условима (,,Сл.гласник РС“ број 35/15, 114/15 и 117/17) и 


Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 


(,,Сл.гласник РС“, број 113/15, 96/16 и 120/17), у складу са Планом генералне 


регулације седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд („Сл.лист града 


Београда“, бр.20/16), Плана детаљне регулације старог језгра Земуна („Сл.лист Града 


Београда“, бр.34/03) и овлашћења садржаног у решењу министра број 031-01-17/2018-


02-2 од 26.11.2018. године, издаје:  


 


ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ  


 


I  За изградњу објекта за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од 


ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на кп.бр. 


2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3), потребнe за израду идејног 


пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом 


генералне регулације седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд („Сл.лист 


града Београда“, бр.20/16) и Плана детаљне регулације старог  језгра Земуна („Сл.лист 


Града Београда“, бр.34/03). 


Категоријa објеката ,,Г“,  


Класификациони број: 215201. 


Постојеће стање: 


Деоница 3 од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“. На овом делу налази се коси кеј 


дунавског паробродског друштва са котом круне од 75,60-76,00мнм, што је око 0,5м 


испод 100-годишње воде.  


 
Република Србија 


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 


САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 


Број у систему: ROP-MSGI-7416-LOC-1/2019 


Заводни број:  350-02-00138/2019-14 


Датум: 24.05.2019. године 


Немањина 22-26, Београд 







Кеј је формиран при изградњи обалоутврде Дунавског паробродског друштва, крајем 


деветнаестог века, да би касније почетком четрдесетих година двадесетог века био 


надвишен до данашњег нивоа. Урбанистичким пројектом је планирана изградња и 


проширење обалоутврде. Када се 2012. године градила узводна деонице обалоутврда је 


изграђена од км 3+652 до км 3+749, а од км 3+310 до км 3+652 није изграђена.   


Обалоутврда је пројектована у складу са регулационом линијом за малу воду. Изведена 


кота круне ножице је на око 70.50 мнм.   


Обалоутврда је укупне дужине око 440м и изведена је као озидана коса обала од коте 


ножице ~70,50мнм до коте високог терена ~75,60мнм, која је горња кота обалоутврде. 


На коти ~71,50 постоји банкина на којој је шетна стаза ширине око 7,0м. Нагиб косине 


према води је 1:1,3. Шетна стаза изграђена слагањем камена у цементном малтеру има 


пад 2% ка води.  


На деоници 3 постоје старе рампе које су двостране и паралелне обалоутврди. Једна је 


наспрам Масариковог трга и има ширину око 10,7м. На самом крају деонице 3 налази 


се друга рампа ширине око 10,20м при чему само један спуст ове рампе припада овој 


деоници. Други је у склопу деонице 4. 


Степеништа се налазе дуж читаве деонице.  


На силазу са горње шетне стазе на доњу има 8 степеништа ширине 2,0м.  


На силазу са доње шетне стазе ка ножици обалоутврде има 6 степеништа ширине 2,0м.  


II  ПЛАНИРАНА НАМЕНА: 


Подручје које је обухваћено предметним катастарским парцелама налази се у подручју, 


обухваћеном Планом детаљне регулације старог језгра Земуна („Сл. лист града 


Београда“, бр. 34/03) и „Урбанистичког пројекта за изградњу и реконструкцију 


обалоутврде на десној обали реке Дунав у Земуну“, Урбанистичког завода Београда, 


Београд,  2012. године. и налазе се у оквиру јавног грађевинског земљишта – тргови и 


пешачке улице, зеленило, и осталог грађевинског земљишта – бродови и ресторани као 


и зоне делатности. 


III  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА: 


Деоница 3 припада касети „Нови Београд“ и налази се на десној обали реке Дунав, у 


општини Земун. Почиње од ресторана „Венеција“ и простире се до „Хидробазе“. 


Налази се на потезу реке Дунав од ркм 1172+600 до ркм 1172+900. Стационажа 


осовине постојеће линије одбране на деоници је од км 3+310.00 до км 3+748.68. 


Одбрамбена линија за заштиту од великих вода предметне деонице се налази у К.О. 


Земун у Општини Земун и прелази преко катастарских парцела 2397/1, 2398, 2400 и 


2401/1. Парцеле дуж ове деонице су у јавној својини. Нема парцела у приватној 


својини. У прилогу је списак парцела са подацима о власништву над парцелама.  


Планом детаљне регулације дефинисана је реконструкција постојеће обалоутврде, јер 


иста нема довољну висину одбране од великих вода. Такође су дати елементи 


хидротехничког решења.   


Регулациона линија за малу воду у висинском смислу је одредила круну ножице 


обалоутврде на коти 70,60 мнм, а ситуационо представља унутрашњу ивицу круне 


камене ножице која највећим делом прати линију постојеће обале (приближно 


изохипса 69мнм).  







Регулациона линија платоа шетне стазе на коти 73,50 мнм није строго утврђена, већ се 


може прилагођавати планираним програмско-просторним захтевима коришћења 


појединих делова обале.  


Хидролошки, кота 73.50 мнм се плави 20 дана у просечној години, чиме је у највећем 


делу године могуће коришћење шетне стазе.  


Регулациона линија за велику воду је линија одбране од великих (хиљадугодишњих) 


вода. У висинском смислу због немогућности изградње насипа или насипања платоа до 


условљене коте, надвишавање обалоутврде ће се извршити постављањем заштите до 


коте 77.00 мнм.   


Урбанистичким пројектом испоштовани су услови дати у ПДР-у и усвојено је решење 


обалоутврде за предметну деоницу. 


Обухват деонице 3 је део историјског кеја од улице Ђуре Ђаковића до ресторана 


„Венеција", који се према условима службе заштите посебно штити. Предложеним 


решењем је у потпуности задржана камена обалоутврда, рампе и степеништа и 


постојеће шеталиште са зеленилом.  


Део постојеће нивелације на коти 71,50 мнм према реци се задржава, а за већи део 


деонице се сагласно условима ЈВП "Београдводе", планира да се надвиси до коте 73,50 


мнм и да се формира шеталиште са зеленилом и нишама за клупе, као и да се поставе 


камене клупе према реци. 


 У правцима постојећих степеница, планиране су степенице ширина 2m и 4m, између 


свих планираних нивоа и реке.  


За одбрану од великих вода планира се мобилна опрема постављена на шеталишту на 


нивоу ~76,00мнм, која треба да је удаљена од парковског зеленила и хоризонталне 


пројекције круна постојећег дрвећа на тло.   


Према условима Министарства одбране обезбеђен је скелски силаз, у виду рампе, 


ширине 8-10m и нагиба 8.5% и 10%. Коловозни застор скелске рампе и прилазног пута 


мора бити за саобраћај тешких теретних возила.   


У правцу Улице Ђуре Ђаковића планирана је тераса - видиковац, на нивоу 75.60мнм, 


на позицији постојеће. Потпорни зид терасе, минималног нагиба 5:1 или стрмији, треба 


извести са облогом од постојећих камених масива.   


На предметној деоници постоји изграђена обалоутврда која датира из 40 година 


прошлог века и у задовољавајућем је стању. Круна обалоутврде је испод нивоа 


стогодишње воде и представља врло угрожену деоницу.  


Техничко решење одбрамбене линије за заштиту од великих вода дуж ове деонице 


садржи изградњу темеља мобилне опреме у који се уграђују носачи за мобилну 


опрему.  


На ове носаче се при наиласку поплавних таласа монтира мобилна опрема.  


У шетну стазу се уграђује армирано бетонска темељна стопа у облику латиничног 


слова „L“. Темељна стопа се фундира 0.80м испод коте терена.  


На шетној стази стопа има ширину 0.60м до дубине од 0.40м, затим је на следећих 


0.40м дубине широка 3м. У дну стопе темеља ка реци се поставља завеса висине 0.8м. 


Мобилна опрема има висину 2.0м изнад терена дуж целе деонице. Укупна дужина 


мобилне опреме износи 438м.  







Обалоутврда која је изведена 2012. године од стране Београдвода, завршава се до 


деонице 3, до прве рампе код Масариковог трга. У урбанистичком пројекту је планиран 


наставак изградње обалоутврде до краја деонице 3, који није изведен. 


Приликом израде планске и техничке документације задржати постојеће критеријуме 


за објекте заштите од великих вода Дунава и Саве уз задржавање положаја 


регулационих линија и то: 


– прва регулациона линија за малу воду којој одговара трајање 290 дана 


годишње у висинском погледу одређује нивелету спољне ивице круне ножице 


обалоутврде на коти 70,60 mnm и дефинисана је аналитички; 


– друга регулациона линија је усвојена као ниво коме одговара водостај трајања 


20 дана у години, чиме се у највећем делу године обезбеђује њено коришћење и 


контакт са реком и одређује висину прве банкине обалоутврде на коти 73,50 mnm. 


Друга регулациона линија није строго утврђена већ се може прилагођавати просторним 


захтевима коришћења  


појединих делова обале; 


– трећа регулациона линија, линија за велику воду одбране од поплава, 


прилагођава се условима на одређеном потезу, уз остваривање континуитета и 


функционалности приликом одбране од поплава. У висинском смислу се креће од 


76,50 до 77,50 mnm. У нашем случају представља линију круне насипа. 


Регулација мреже и инфраструктурних система: 


Хидротехничко решење уређивања обале - Измењен хидролошки режим реке Дунав 


условљен радом ХЕ „Ђердап” у режиму „69,5 мнм и више”, као и недовољна 


обезбеђеност брањеног подручја од великих вода према усвојеном критеријуму 


заштите (на овом потезу кота 77 мнм) условљавају реконструкцију постојеће 


обалоутврде. 


Решење хидротехничког уређивања обале треба да обезбеди стабилност обале и 


заштиту приобаqља од великих вода у складу са хидролошким условима, климатско-


метеоролошким условима и другим природним условима везаним за режим Дунава. 


Основни елемент хидротехничког решења који, поред осталих, треба поштовати је и 


регулациона линија за велику воду која представља линију одбране од великих 


(хиљадугодишњих) вода која у висинском смислу, због немогућности изградње насипа 


или насипања платоа до условљене коте, представља круну заштитног зида на коти 77 


мнм. 


Постављањем заштитног објекта по горњој ивици јавне зелене површине према 


шеталишту на коти 76,50 мнм, остварује се додатно сигурносно надвишење до коте 


77мнм. Он треба да је изведен од фиксних модуларних елемената тако дизајнираних, 


да истовремено представљају елементе урбане опреме (клупе за седење). Континуитет 


пешачких кретања и визуелна веза Кеја са урбаним залеђем условљавају прекиде у 


континуитету одбрамбеног зида (ширине која се усклађује за изабраним модулом). 


Коте регулационих линија и важећи критеријуми за димензионисање заштитних 


објеката потврђени су Нацртом генералног плана Београда 2021. 


Потребно је решењем партера обезбедити прикладно повезивање виших нивоа обале са 


реком (рампе, степеништа, понтони) и очување природне вегетације на нижим и 


уређене на вишим котама. 







Могућност формирања линеарних континуалних понтона над реком (шетња, одмор, 


пецање и др.) треба утврдити одговарајућом хидрауличком анализом како не би дошло 


до нарушавања утврђене регулационе линије за малу воду. 


Планирани пловни објекти угоститељске намене треба да буду са депласманским 


коритом којим ће се обезбедити повољнија хидрауличка струјна слика у зони 


регулационе линије. 


Постојећа и планирана инфраструктура (водовод, канализација, енергетски и ТТ 


каблови, битве за привез пловних објеката и др.) мора се уклопити у хидролошко 


решење уређивања обале на овом потезу Дунава. 


Планирани програмски садржаји морају бити у складу са Решењем о одређивању зона 


и појасева санитарне заштите изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће 


на подручју града Београда и Решењем о начину одржавања и мерама техничке 


заштите у тако дефинисаним зонама санитарне заштите („Службени лист града 


Београда”, бр. 8/96 и 29/87). 


Сва предложена решења морају задовољити захтев за очување земунске обале као 


интегралне целине Старог градског језгра.  


Правила за уређивање зелених површина 


Све категорије зелених простора као што су: јавни зелени простори, зеленило у 


комплексу установа, зеленило стамбених блокова, заштитно зеленило, представљају 


изузетно драгоцене чиниоце природних, биолошких, еколошких и амбијенталних 


вредности подручја. 


Потребно је очувати и унапредити постојеће зелене површине, остварити њихову 


међусобну повезаност, као и њихов продор у ткиво Језгра (блокова). 


Интервенције у оквиру зелених и спортских површина могу се радити само на основу 


одговарајуће урбанистичке и пројектне документације. 


IV   ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 


На обалама река Саве и Дунава које су предмет овог пројекта, садашњи објекти 


заштите од великих вода су изведени у складу са усвојеним општим критеријумима 


надвишења објеката у односу на стогодишње велике воде, осим на појединим 


деоницама на којима није постигнута довољна заштита.  


Европска и светска регулатива, која ће се увести и у Србији усвајањем Нових 


критеријума стратегије управљања водом, предвиђа изградњу заштите урбаних 


средина са више од 50.000 становника од хиљадугодишње велике воде.  


Предмет овог пројекта је заштита Београда од хиљадугодишње велике воде на 


пројектним задатком дефинисаним деоницама.  


Опис локације објекaта заштите на деоници 3  


Деоница 3 припада касети „Нови Београд“ и налази се на десној обали реке Дунав, у 


општини Земун.  


Почиње од ресторана „Венеција“ и простире се до „Хидробазе“. 


Налази се на потезу реке Дунав од ркм 1172+600 до ркм 1172+900.  


Стационажа осовине постојеће линије одбране на деоници је од км 3+310.00 до км 


3+748.68. 







Одбрамбена линија за заштиту од великих вода предметне деонице се налази у К.О. 


Земун у Општини Земун и прелази преко катастарских парцела 2397/1, 2398, 2400 и 


2401/1.  


Парцеле дуж ове деонице су у јавној својини. Нема парцела у приватној својини. 


За предметну деоницу важећи је План детаљне регулације „Старо језгро Земуна“ који 


је усвојен децембра 2003. године, као и на основу њега урађен урбанистички пројекат 


2012. године.  


Планом детаљне регулације дефинисана је реконструкција постојеће обалоутврде, јер 


иста нема довољну висину одбране од великих вода. Такође су дати елементи 


хидротехничког решења.    


Регулациона линија за малу воду у висинском смислу је одредила круну ножице 


обалоутврде на коти 70,60 мнм, а ситуационо представља унутрашњу ивицу круне 


камене ножице која највећим делом прати линију постојеће обале (приближно 


изохипса 69мнм).  


Регулациона линија платоа шетне стазе на коти 73,50 мнм није строго утврђена, већ се 


може прилагођавати планираним програмско-просторним захтевима коришћења 


појединих делова обале.  


Хидролошки, кота 73.50 мнм се плави 20 дана у просечној години, чиме је у највећем 


делу године могуће коришћење шетне стазе.  


Регулациона линија за велику воду је линија одбране од великих (хиљадугодишњих) 


вода. У висинском смислу због немогућности изградње насипа или насипања платоа до 


условљене коте, надвишавање обалоутврде ће се извршити постављањем заштите до 


коте 77.00 мнм.   


Урбанистичким пројектом испоштовани су услови дати у ПДР-у и усвојено је решење 


обалоутврде за предметну деоницу.   


Обухват деонице 3 је део историјског кеја од улице Ђуре Ђаковића до ресторана 


„Венеција", који се према условима службе заштите посебно штити. Предложеним 


решењем је у потпуности задржана камена обалоутврда, рампе и степеништа и 


постојеће шеталиште са зеленилом.  


Део постојеће нивелације на коти 71,50 мнм према реци се задржава, а за већи део 


деонице се сагласно условима ЈВП "Београдводе", планира да се надвиси до коте 73,50 


мнм и да се формира шеталиште са зеленилом и нишама за клупе, као и да се поставе 


камене клупе према реци.  


У правцима постојећих степеница, планиране су степенице ширина 2m и 4m, између 


свих планираних нивоа и реке. 


 За одбрану од великих вода планира се мобилна опрема постављена на шеталишту на 


нивоу ~76,00мнм, која треба да је удаљена од парковског зеленила и хоризонталне 


пројекције круна постојећег дрвећа на тло.   


Према условима Министарства одбране обезбеђен је скелски силаз, у виду рампе, 


ширине 8-10m и нагиба 8.5% и 10%. Коловозни застор скелске рампе и прилазног пута 


мора бити за саобраћај тешких теретних возила.   


У правцу Улице Ђуре Ђаковића планирана је тераса - видиковац, на нивоу 75.60мнм, 


на позицији постојеће. Потпорни зид терасе, минималног нагиба 5:1 или стрмији, треба 


извести са облогом од постојећих камених масива.   







Постојеће стање   


Обалоутврда је пројектована у складу са регулационом линијом за малу воду. Изведена 


кота круне ножице је на око 70.50 мнм.   


Обалоутврда је укупне дужине око 440м и изведена је као озидана коса обала од коте 


ножице ~70,50мнм до коте високог терена ~75,60мнм, која је горња кота обалоутврде. 


На коти ~71,50 постоји банкина на којој је шетна стаза ширине око 7,0м. Нагиб косине 


према води је 1:1,3. Шетна стаза изграђена слагањем камена у цементном малтеру има 


пад 2% ка води.  


На деоници 3 постоје старе рампе које су двостране и паралелне обалоутврди.  


Једна је наспрам Масариковог трга и има ширину око 10,7м.  


На самом крају деонице 3 налази се друга рампа ширине око 10,20м при чему само 


један спуст ове рампе припада овој деоници. Други је у склопу деонице 4.  


Степеништа се налазе дуж читаве деонице.   


На силазу са горње шетне стазе на доњу има 8 степеништа ширине 2,0м.  


На силазу са доње шетне стазе ка ножици обалоутврде има 6 степеништа ширине 2,0м.  


Елементи техничког решења   


Хидролошко хидрауличка анализа која је део ове документације је одредила 


карактеристичне нивое дуж предметне деонице који износе:  


За стогодишњу воду……………..76,19 мнм  


За двестогодишњу воду…………76,50 мнм  


За хиљадугодишњу воду………..77.14 мнм  


Стогодишња, двестогодишња и хиљадугодишња вода преливају плато обалоутврде 


Заштита од великих вода треба да има потребну висину изнад меродавне воде, што је 


80цм изнад стогодишње воде 76,19 + 0,80 = 76,99 мнм или 10цм изнад хиљадугодишње 


воде 77.14 + 0,10 = 77,24 мнм.  


Усвојена је меродавна кота заштите 77,24 мнм. Кота платоа обалоутврде је на неким 


локацијама око 75.40 мнм.  


На предметној деоници није дозвољено надвишавање круне обале, додавање зида или 


коришћење постојећег зида.  


Техничко решење подразумева коришћење мобилне опреме која ће се монтирати на 


темељ уграђен у плато шеталишта. Потребна је мобилна опрема висине 1,9м. 


За даљу обраду на деоници 3 усвојена је варијанта 1.   


Tехничко решењe   


На предметној деоници постоји изграђена обалоутврда која датира из 40 година 


прошлог века и у задовољавајућем је стању. Круна обалоутврде је испод нивоа 


стогодишње воде и представља врло угрожену деоницу.  


Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу стопе буду на средини 


шетне стазе што даље од дрвећа које се налази са обе стране стазе.  


Према подацима Београдског водовода и канализације дуж деонице 3 постоји један 


канализациони излив. Излив је из улице Марка Николића и има армирано бетонски 







пресек 150/110. Излив је испод коте ножице обалоутврде и није угрожен радовима на 


надвишавању одбрамбене линије. Излив није у функцији.  


За време трајања поплавних таласа великих вода неопходно је његово затварање да 


вода цевоводом не би пролазила у залеђе.  


Техничко решење одбрамбене линије за заштиту од великих вода дуж ове деонице 


садржи изградњу темеља мобилне опреме у који се уграђују носачи за мобилну 


опрему.  


На ове носаче се при наиласку поплавних таласа монтира мобилна опрема.  


У шетну стазу се уграђује армирано бетонска темељна стопа у облику латиничног 


слова „L“. Темељна стопа се фундира 0.80м испод коте терена.  


На шетној стази стопа има ширину 0.60м до дубине од 0.40м, затим је на следећих 


0.40м дубине широка 3м. У дну стопе темеља ка реци се поставља завеса висине 0.8м.  


Мобилна опрема има висину 2.0м изнад терена дуж целе деонице. Укупна дужина 


мобилне опреме износи 438м.  


Обалоутврда која је изведена 2012. године од стране Београдвода, завршава се до 


деонице 3, до прве рампе код Масариковог трга.  


У урбанистичком пројекту је планиран наставак изградње обалоутврде до краја 


деонице 3, који није изведен.  


Неизведени део обалоутврде није део пројектног задатка ове техничке документације. 


Обалоутврда је само приказана. 


V    УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ: 


Електроенергетска мрежа: 


Укрштање и паралелно вођење 


При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова у погледу 


укрштања аутопута са електроенергетским објектима, датих Условима: 


 „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, број: 82.1.1.0.-D.08.02.-136264/1-2019 од 


13.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-7/2019 од 


13.05.2019. године. 


Прикључење  


За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове 


грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на 


дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у 


оквиру обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се 


уређује енергетика, а у складу са чланом 14. став 4. Уредбе о локацијским 


условима.  


У складу са чланом 29. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на 


дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да 


достави спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор 


о изградњи прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од 


стране одговорног лица имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени 


изградње прикључка, року и начину плаћања (једнократно/рате), као и року 


изградње.  







Инвеститор је у обавези да достави:  


- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних 


овлашћења, уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре 


констатована таква потреба, уз захтев за издавања грађевинске дозволе, у 


складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника о поступку спровођења 


објединњене процедуре електронским путем,  


- Уговор о пружању услуга за прикључење на ДСЕЕ, потписан квалификованим 


електронским потписом инвеститора, односно његовог пуномоћника, уз захтев 


за пријаву радова, у складу са чланом 31. став 2. тачка 1а) Правилника.  


Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску 


дозволу и пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и 


прикључење у погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне 


енергије, прибављеним ван обједињене процедуре.  


Телекомуникациона мрежа: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Телеком 


Србија а.д., службе за планирање и изградњу мреже Београд,  бр.206625/2-2019 од 


07.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-16/2019 од 


07.05.2019. године. 


Водоводна и канализациона инфраструктура: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП 


„Београдског водовода и канализације“ - Водовод, бр.В-334/2019 од 24.04.2019. 


године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-4/2019 од 14.05.2019. године. 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП 


„Београдског водовода и канализације“ - Канализација, бр.К-258/2019 од 15.05.2019. 


године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-6/2019 од 17.05.2019. године. 


Топловодна инфраструктура: 


 Условима ЈКП „Београдске електране“, бр.II-3715/2 од 25.04.2019. године, број у 


систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-2/2019 од 25.04.2019. године. констатовано 


је да нема постојеће ни планиране инфраструктуре. 


Инфраструктура јавног осветљења: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП „Јавно 


осветљење“ Београд, бр.Т 1577 од 23.04.2019. године, број у систему ROP-MSGI-


7416-LOC-1-НРАР-9/2019 од 24.04.2019. године. 


Услови у погледу заштите зеленила: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова ЈКП „Зеленило 


–Београд“, бр.49/087 од 21.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-


НРАР-10/2019 од 22.05.2019. године. 


Услови у погледу речног саобраћаја: 


 Условима Лучке капетаније Београд, бр.342-6-46/1/19-02 од 15.05.2019. године, број 


у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-11/2019 од 15.05.2019. године. 


констатовано је да нема посебних услова за изградњу обзиром да се неће изводити 


на водном огледалу и у пловном путу Лучке капетаније Београд. 







 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Дирекције за 


водне путеве - Пловпут, бр.11/34-3 од 09.05.2019. године, број у систему ROP-


MSGI-7416-LOC-1-НРАР-15/2019 од 10.05.2019. године. 


VI    ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 


Услови заштите водоизворишта: 


 Условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - водоизворишта, бр.V-


335/2019 од 23.04.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-


5/2019 од 14.05.2019. године. констатовано је да се предметна локација налази ван 


зоне санитарне заштите Београдског изворишта. 


Водни услови: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Министарства 


пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.325-05-00604/2019-07 од 17.05.2019. 


године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-14/2019 од 17.05.2019. 


године. 


Услови заштите природе: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Републичког 


завода за заштиту природе Србије, 03бр.020-1155/2 од 20.05.2019. године, број у 


систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-8/2019 од 21.05.2019. године. 


Услови одбране земље: 


 При пројектовању и извођењу радова у свему се придржавати услова Министарства 


одбране, бр.8146-4 од 16.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-


НРАР-12/2019 од 16.05.2019. године. 


Услови заштите културних добара: 


 При пројектовању и изградњи у свему се придржавати услова Завода за заштиту 


споменика културе града Београда, бр. Р 1717/19 од 22.04.2019. године, број у 


систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-3/2019 од 15.05.2019. године. 


Услови у погледу мера заштите од пожара: 


 Условима МУП Сектора за ванредне ситуације, управе за ванредне ситуације у 


Београду, 09/7 бр.217-243/2019 од 24.04.2019. године, број у систему ROP-MSGI-


7416-LOC-1-НРАР-13/2019 од 30.04.2019. године. констатовано је да нема посебних 


услова у погледу мера заштите од пожара. 


VII УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ 


УСЛОВА: 


 „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, број: 82.1.1.0.-D.08.02.-136264/1-2019 од 


13.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-7/2019 од 


13.05.2019. године. 


 Телеком Србија а.д., службе за планирање и изградњу мреже Београд,  бр.206625/2-


2019 од 07.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-16/2019 


од 07.05.2019. године. 


 ЈКП „Београдског водовода и канализације“ - Водовод, бр.В-334/2019 од 24.04.2019. 


године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-4/2019 од 14.05.2019. године. 







 ЈКП „Београдског водовода и канализације“ - Канализација, бр.К-258/2019 од 


15.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-6/2019 од 


17.05.2019. године. 


 ЈКП „Београдске електране“, бр.II-3715/2 од 25.04.2019. године, број у систему 


ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-2/2019 од 25.04.2019. године. 


 ЈКП „Јавно осветљење“ Београд, бр.Т 1577 од 23.04.2019. године, број у систему 


ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-9/2019 од 24.04.2019. године. 


 ЈКП „Зеленило –Београд“, бр.49/087 од 21.05.2019. године, број у систему ROP-


MSGI-7416-LOC-1-НРАР-10/2019 од 22.05.2019. године. 


 Лучке капетаније Београд, бр.342-6-46/1/19-02 од 15.05.2019. године, број у систему 


ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-11/2019 од 15.05.2019. године. 


 Дирекције за водне путеве - Пловпут, бр.11/34-3 од 09.05.2019. године, број у 


систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-15/2019 од 10.05.2019. године. 


 ЈКП „Београдски водовод и канализација“ - водоизворишта, бр.V-335/2019 од 


23.04.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-5/2019 од 


14.05.2019. године. 


 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.325-05-00604/2019-07 


од 17.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-14/2019 од 


17.05.2019. године. 


 Републичког завода за заштиту природе Србије, 03бр.020-1155/2 од 20.05.2019. године, 


број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-8/2019 од 21.05.2019. године. 


 Министарства одбране, бр.8146-4 од 16.05.2019. године, број у систему ROP-MSGI-


7416-LOC-1-НРАР-12/2019 од 16.05.2019. године. 


 Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. Р 1717/19 од 22.04.2019. 


године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-НРАР-3/2019 од 15.05.2019. 


године. 


 МУП Сектора за ванредне ситуације, управе за ванредне ситуације у Београду, 09/7 


бр.217-243/2019 од 24.04.2019. године, број у систему ROP-MSGI-7416-LOC-1-


НРАР-13/2019 од 30.04.2019. године. 


VIII Саставни део ових локацијских услова је „Идејно решење обалоутврде десне 


обале реке Дунав од ресторана Венеција до Хидробазе од ркм 1172+600 до ркм 


1172+900. Катастарске парцеле: 2397/1, 2398, 2400, 2401/1, КО Земун“, које је израдио 


„Хидрозавод ДТД“ад, из Новог Сада. 


IX Ови Локацијски услови важе две године од дана издавања.  


X Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе 


Пројекат за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 


118а. и 129.  Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са 


чланом 135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. 


став. 13. овог Закона.  


XI Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску 


дозволу и пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим 


условима садржаним у локацијским условима. 







XII   Пре подношења захтева за пријаву радова, потребно је од министарства 


надлежног за послове заштите животне средине прибавити сагласност на студију о 


процени утицаја на животну средину. 


Поука о правном леку: На локацијске услове се може поднети приговор Влади 


Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ПОМОЋНИЦА МИНИСТРА 


        Јованка Атанацковић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА 
И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Ул. Немањина бр. 22-26 
11000 Београд 


 
 


Наш знак: 82110 СР; 01110 НС, 


Наш број: 2089/19 
Ваш број: 350-02-00138/2019-14 
Деловодни број:  82.1.1.0.-D.08.02.-136264/1-2019 
CEOP број: ROP-MSGI-7416-LOC-1-HPAP-7/2019 
Датум: 13.05.2019. 


Услови за пројектовање и прикључење 
(члан 8Б и 54 Закона о планирању и изградњи “Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010 –  


одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 УС, 50/2013 УС, 98/13 УС,  132/14 и 145/14) 
 


У вези са вашим захтевом  CEOP број: ROP-MSGI-7416-LOC-1-HPAP-7/2019, наш бр. 2089/19 од 23.04.2019. 
године за издавање локацијских услова за изградњу објекта за заштиту од великих вода деснe обале реке 
Дунава од ресторана „Венеција“, до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900 на катастарским парцелама 
број: 2397/1, 2398, 2400 и 2401/1, КО Земун (деоница 3), градска општина Земун, услови за измештање, 
заштиту и положај постојећих електроенергетских објеката су следећи: 


 


1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже: 
1.1. Водови напонског нивоа 35 kV: 


У граници предметног подручја нема постојећих ни планираних електроенергетских објеката 35 kV 
напонског нивоа који су у надлежности „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд. 


1.2.    Водови напонског нивоа 10 и 1 kV: 
 Расположиви подаци о овим водовима налазе се у прилогу. 


2. Енергетски подаци из вашег захтева: Планирани потрошачи - нема захтеване снаге. 


3. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката 10 и 1 kV: 
 Уколико се при извођењу радова на предметној изградњи угрожавају постојећи електроенергетски објекти, 
или нису задовољена прописана растојања од других објеката и инсталација, при њиховом паралелном вођењу 
и укрштању, исте је потребно изместити или заштитити, при чему треба задржати све постојеће галванске везе. 
Потребне радове извести у складу са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним 
стандардима „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈЕ“, д.о.о. БЕОГРАД. 


За подземне водове: 
- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза, за кабловске водове 10 и 1 kV предвидети кабловску 


канализацију израђену од пластичних цеви пречника Ø100 mm. Кабловско окно користити на правој деоници 
кабловске канализације која је дужа од 40 m, као и на месту промене правца или нивоа кабловске канализације. 
Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 kV, а 50% за напонски 
ниво 1 kV. 


- Приликом измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања 
при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним 
инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова.  


- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и 
оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења. 


- За измештене кабловске деонице 10 и 1 kV користитити каблове истог типа и пресека или 3 x (XHE 49-A 
1x150) mm2, 10 kV; XP00 AS 3x150+70 mm2, 1 kV. 


-  Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем 
радова Служби за припрему и надзор одржавања 10 и 1 kV водова, Кеј ослобођења 15, Земун, ради надзора 
над извођењем радова у близини 10 и 1 kV водова и водова Јавне расвете. 


 


За надземне водове: 
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- Приликом измештања мешовитих 10 и 1 kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове 
прописаних димензија и проводник : AlČ 3 x 70 mm2 или XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 mm2 10 kV, односно X00/0 - A  3 
x 70 + 54,6 mm2 за 1 kV водове. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, 
користити проводник типа и пресека 3 x ( XHE 49-A 1x150 ) mm2  10 kV , односно XP00 AS 3x150 +70 mm2 1kV. 


- Приликом измештања 10 kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних 
димензија и проводник: AlČ 3x70mm2 или XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 mm2. Ако се планира укидање надземног вода 
и изградња новог подземног, користити проводник 3x(XHE 49-A 1x150) mm2. 


- Приликом измештања 1kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних 
димензија и проводник типа и пресека X00/0 - A  3 x 70 + 54,6 mm2 . 


- При свођењу надземних кућних прикључака користити проводник типа и пресека X00 -A  4 x 16 mm2.  
- Прелазе измештених 10 и 1kV надземних водова преко саобраћајница планирати подземно. Користити 


проводник типа и пресека XHE 49-A 3x150mm2 10kV, XP00 AS 3x150+70mm2, 1kV. 
- Ако се планира укидање 1kV надземног вода и изградња новог 1 kV подземног вода, потребно је 


обезбедити сагласност за уградњу  КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног 
кућног прикључка. 
 
 


4.  Остали услови: 
4.1. Ови Услови за пројектовање и прикључење важе годину дана од дана издавања. 
4.2  На основу ових Услова не може се вршити изградња и реконструкција електроенергетских објеката из тачке 


3. ових Техничких услова. Трошкови настали због изградње и реконструкције наведених објеката, која није 
одобрена, неће бити признати у поступку издавања Одобрења за прикључење. 


4.3.  Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у 
складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардом ЕПС Дистрибуција 
д.о.о. Београд и вршити их уз присуство надлежних служби “ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд“. 


4.4.  При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе. 
4.5. За надземне деонице НКВ, уколико је потребно измештање надземним водом, за нова стубна 


места будућих ВН стубова неопходно је решити имовинско-правне односе; 
4.6. Све трошкове настале при извођењу наведених радова сносиће инвеститор. 
4.7. Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде 


усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардом „ЕПС 
Дистрибуције д.о.о. Београд“. 


4.8. Пре почетка извођења радова на 10 и 1 kV водовима подносилац захтева је дужан да се обрати ради 
надзора над извођењем радова:    


   - Служби за припрему и надзор одржавања 10 и 1 kV водова, Кеј ослобођења 15, Земун. 
4.9. За измештене трасе електроенергетских водова 10 kV и 1 kV прибавити сагласност Службе за техничку 


документацију «ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА» д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28 / IV (приложити 3 
ситуације). 


 
Прилог: Уцртани ел.ен.објекти на предметном подручју, у електронској форми. 
 


 
 
Доставити:  


„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“, д.о.о. БЕОГРАД 


- подносиоцу захтева ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА 
- 82.110 
- 01.110 


   


   Владан Бален, дипл. инж. ел. 
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ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
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ПРЕДМЕТ:Услови канализације за израду локацијских услова за изградњу  објекта 


за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од ресторана 


„Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на кп.бр. 


2397/1, 2398, 2400  и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3), у Београду 
 


У вези вашег захтева бр. 350-02-00138/2019-14, од 18.04.2019.године, инвеститора ЈВП 


„Србијаводе“, Булевар уметности бр.2а, Нови Београд, заведеног у Служби техничке документације 


ЈКП "БВК" под бој В-334/2019 од 22.04.2019.године, којим тражите услове водовода за  објекта за 


заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од 


ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на кп.бр. 2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3), 


у Београду, у складу са  Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода 


на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр.6/10, 29/11 и 29/14), издају се:  


 


У С Л O В И 


 


Подаци о објекту из достављеног идејног решења: Предмет Идејног решења језаштита Београда 


од хиљадугодишње велике воде на пројектним задатком дефинисаним деоницама. Категорија 


објекта „Г“ калсификационe ознакe 215201.  


Деоница 3 припада касети „Нови Београд“ и налази се на десној обали реке Дунав, у општини 


Земун. 


Почиње од ресторана „Венеција“ и простире се до „Хидробазе“. Налази се на потезу реке Дунав од 


ркм 1172+600 до ркм 1172+900. Стационажа осовине постојеће линије одбране на деоници је од км 


3+310.00 до км 3+748.68. 


За деоницу 3 која је предмет овог Идејног решења, по захтеву урбанизма нивелација терена се не 


мења, ради очувања постојећег амбијента. На овом потезу се налази коси кеј Дунавског 


паробродног  друштва, дужине око 350м. На овом потезу обала је осигурана изграђеним косим 


кејом од крупног камена, са завршним венцем на коти око 75.60 mнм. Кота круне је 60цм испод 


стогодишње воде. 


Регулациона линија за малу воду у висинском смислу је одредила круну ножице обалоутврде на 


коти 70,60 мнм, а ситуационо представља унутрашњу ивицу круне камене ножице која највећим 


делом прати линију постојеће обале (приближно изохипса 69мнм). Регулациона линија платоа 


шетне стазе на коти 73,50 мнм није строго утврђена, већ се може прилагођавати планираним 


програмско-просторним захтевима коришћења појединих делова обале. Хидролошки, кота 73.50 


мнм се плави 20 дана у просечној години, чиме је у највећем делу године могуће коришћење шетне 


стазе. Регулациона линија за велику воду је линија одбране од великих (хиљадугодишњих) вода. У 
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висинском смислу због немогућности изградње насипа или насипања платоа до условљене коте, 


надвишавање обалоутврде ће се извршити постављањем заштите до коте 77.00 мнм. 


 


 
Обухват деонице 3 је део историјског кеја од улице Ђуре Ђаковића до ресторана „Венеција", који се 


према условима службе заштите посебно штити. Предложеним решењем је у потпуности задржана 


камена обалоутврда, рампе и степеништа и постојеће шеталиште са зеленилом. Део постојеће 


нивелације на коти 71,50 мнм према реци се задржава, а за већи део деонице се сагласно условима 


ЈВП "Београдводе", планира да се надвиси до коте 73,50 мнм и да се формира шеталиште са 


зеленилом и нишама за клупе, као и да се поставе камене клупе према реци. У правцима постојећих 


степеница, планиране су степенице ширина 2m и 4m, између свих планираних нивоа и реке. За 


одбрану од великих вода планира се мобилна опрема постављена на шеталишту на нивоу 


~76,00мнм, која треба да је удаљена од парковског зеленила и хоризонталне пројекције круна 


постојећег дрвећа на тло. 


У правцу Улице Ђуре Ђаковића планирана је тераса - видиковац, на нивоу 75.60мнм, на позицији 


постојеће. Потпорни зид терасе, минималног нагиба 5:1 или стрмији, треба извести са облогом од 


постојећих камених масива. 


 


 
Нису приложени подаци о капацитетима вода. 
 
Постојеће стање:   Канализација поред предметне локације припада Централном систему 


београдске канализације, где је заступљен сепарациони систем каналисања. 


Како није достављена ситуација у електронском облику, са уцртаном трасом планиране бетонске 


облоге заштите од великих вода, нисмо били у могућности да уцртамо постојеће објекта 


канализације и утврдимо евентуалну угроженост радовима које планирате. При изради пројекта 
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посебно обратити пажњу на полажај постојеће канализационе мреже, како се при изградњи будуће 


бетонске облоге не би угрозила њихова стабилност и функционалност (пожељно растојање од 


темељења објекта 2,0m). Ревизиони силази морају бити доступни нашим возилима у циљу 


одржавања и евентуалних интервенција на канализационој мрежи. Такође, предвидети одговарајуће 


мере заштите и осталих објеката канализације као што су сливници, сливничке везе и прикључци 


који морају остати у функцији.  Сва места укрштња планиране облоге, са нашим инсталацијама, 


приказати у подужноум профилу  и детаљима  поштујући минимално дозвољена растојања између 


објеката (дати су у наставку предметних услова).  


 


Пројектовано и планирано стање:  


 


За предметну локацију на снази су плански документи:  


  - ПДР  старог језгра Земуна („Сл.лист града Београда“ бр. 34/03),  


  - План генералне  регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 


Београд - целине I-XIX („Сл. лист града Београда"  бр. 20/2016)  и  


 Генерални  урбанистички план Београда („Сл. лист Београда“ бр.11/16).  


ЈКП“БВК“ поседује израђену техничку документацију: 


  - Главни пројекат доградње-продужење постојећих канализационих колектора на делу Земунске 


обале, потез од КМ 1172+895 до КМ 1173+350, (про.Конзорцијум ВП Галовица, инвеститор ЈВП 


Београдводе из 2011год.-наш бр.2301). Овим пројектом, а према геодетском снимку Земунског кеја, су 


одређене дужине колектора и оне су следећих дужина: 


1. Продужетак колектора пречника 100/150cm дужине 27.0m 


2. Продужетак колектора пречника 80/120cm дужине 33.0m 


3. Продужетак колектора пречника 80/140cm дужине 29.0m 


Такође је потребно постојеће изливе које остају у функцији и нове који се граде реконструисати према    


новоформираној обали тако да се обезбеди несметано функционисање поменутих излива. 


 


Пројекат усагласити са саобраћајним и хидротехничким решењем, и планском документацијом.  


 


Приликом усаглашања постојећих и пројектованих инсталација поштовати минимално дозвољено 


растојање за паралелно вођење 1,0 m од спољних ивица цевовода, нарочито на местима шахтова, а за 


укрштања од спољних ивица цевовода, нарочито на местима објеката на канализационој мрежи, 


обезбедити минимално растојање од 0,5m- доказати прорачуном стабилности канализационе мреже. 


Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за 


канализационе инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног 


приступа за одржавање. У заштитном коридору, изнад инсталација канализација није дозвољена 


изградња и постављање зиданих, сталних објеката уређења, стубова. 


Пројектом обухватити и приказати све карактеристичне подужне, попречне профиле и детаље 


паралелног вођења и укрштања инсталација инфраструктуре и све предвиђене, адекватне мере заштите 


канализационих инсталација.  


Пројектом изградње објеката за заштиту од великих вода, адекватним избором материјала и 


распоредом елемената уређења трасе и пројектованим мерама обезбедити стабилност, функционалност 


и несметан приступ за одржавање за свих инсталација канализације.  


 


Приликом извођења свих радова обезбедити надзор Сектора канализационе мреже ЈКП БВК, а по 


завршетку радова, за ажурирање базе података ЈКП БВК, уколико је потребно доставља се Пројекат 


изведеног стања канализационе мреже. 


Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација 


према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну 


дозволу. 
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Општи стандарди и прописи ЈКП БВК-а на пројектоване линијске објекте под следећим 


условима: 


 


-Да писмено обавестите Погон канализационе мреже ЈКП„Београдски водовод и канализација“ пет 


дана раније од дана почетка радова на извођењу објеката, како би обележавању локација и вршењу 


надзора присуствовало стручно лице овог Предузећа, са којим би решавали све у вези са радовима 


на извођењу, јер постоји могућност да се на локацијама објеката, налазе канализационе цеви које 


нису у нашој документацији евидентиране; 


-Потребно минимално растојање пројектованих објеката од канализационе мреже (од спољне ивице 


канала), нарочито на местима ревизионих силаза (обезбеђивање сигурности, функционалности 


постојеће канализационе мреже и несметаног приступа за њено одржавање) је 1,0m, а вертикално 


растојање прилоком укрштања инсталација је мин. 0,5m – доказати прорачуном стабилности 


канализационе мреже; 


 -У случају да се приликом извођења радова наиђе на канализационе цеви, треба одмах обавестити 


Погон канализационе мреже ЈКП„Београдски водовод и канализација“ ради предузимања даљих 


мера на њиховој заштити; 


 -Евентално измештање канализационих цеви може се вршити само по одобрењу Ј.К.П. 


„Београдски водовод и канализација“ у присуству представника Погона канализационе мреже, 


а трошкови измештања падају на терет подносиоца захтева односно инвеститора; 


 -Канализационе цеви се не смеју поткопавати док се претходно не обезбеде,а све у договору са 


представником Погона канализационе мреже Ј.К.П.„Београдски водовод и канализација“ о начину 


њихове заштите; 


 -Да се укрштање са нашим водовима може вршити само под надзором овлашћеног представника 


Погона канализационе мреже Ј.К.П. „Београдски водовод и канализација“ (на ситуацији 


обележено); радова 
 -У фази извођења и експлоатације објеката обезбедити несметан приступ за одржавање 


канализационе мреже и објеката на њој; 


          - Приликом извођења радова обратите пажњу на сливнике, сливничке везе и кућне прикључке; 


-Уколико при извођењу радова дође до оштећења канализационе мреже,а тиме и до спречавања 


нормалног отицања отпадних вода (и плављења) све трошкове сносиће подносилац захтева односно 


инвеститор; 


-Трошкове у поступку сноси подносилац захтева односно инвеститор према цени утврђеној од 


стране Ј.К.П. „Београдски водовод и канализација“. 
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Накнада за прикључење/сарадњу: 


 
 шифра према 


важећем ценовнику 


ЈКП БВК 


износ накнаде 


[динара] 
напомене: 


сарадња на 


пројектовању 


линијских објеката - 


канализација 


14227 34546,13 


Усаглашавање трасе са планираном 


канализационом мрежом је у надлежности  


Секретаријата за  урбанизам и грађевинске 


послове. 


Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на 


дан издавања услова. 


 


 


        


 


Рок важности услова број  К-258/2019 је (2) две године од дана издавања. 


 


 


 


          прилози: 


-  ситуациони план постојеће канализационе мреже  Р 1 : 1000, ГИС, графички прилог 1, 


-  ситуациони план и профил из Главног пројекта излива-бр.2301, графички прилози 2 и 3 


  
 


 


 


 


    обрадила : 


 


      Снежана Ненадовић 
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РУКОВОДИЛАЦ  СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ 


ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 


 


Александра Тушуп, дипл.инж.грађ. 
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ЈКП„Београдски водовод и канализација“ 


КнезаМилоша 27 


11000 Београд, Србија 


ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 


Контактцентар: 3 606 606 


e-mail: info@bvk.rs 


Датум:24.04.2019. 


 


 


 


 
www.bvk.rs 


Служба техничке документације 


Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 


Тел: 2065 018 


Факс: 3612 896 


e-mail: std@bvk.rs 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  


САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  


 
Београд, Немањина 22-26 


 
 


В-334/2019,   


ROP-MSGI-7416-LOC-1/2019 
 


ПРЕДМЕТ:    Услови водовода за израду локацијских услова  изградњу  објекта за заштиту 


   од великих вода десне обале реке Дунава од ресторана „Венеција“ до 


„Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на кп.бр. 2397/1, 2398, 2400 


 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3), у Београду 


 


У вези вашег захтева бр. 350-02-00138/2019-14, од 18.04.2019.године, инвеститора ЈВП „Србијаводе“, 


Булевар уметности бр.2а, Нови Београд, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" под 


бој В-334/2019 од 22.04.2019.године, којим тражите услове водовода за  објекта за заштиту од 


великих вода десне обале реке Дунава од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 


до ркм 1172+900, на кп.бр. 2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3), у Београду, у 


складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Службени лист града Београда", бр.23/2005, 


2/2011, 29/2014 и 19/2017), издају се  


 


У С Л O В И 
 


Подаци о објектима из достављеног идејног решења:  


 


Предмет Идејног решења језаштита Београда од хиљадугодишње велике воде на пројектним задатком 


дефинисаним деоницама. Категорија објекта „Г“ калсификационe ознакe 215201.  


Деоница 3 припада касети „Нови Београд“ и налази се на десној обали реке Дунав, у општини Земун. 


Почиње од ресторана „Венеција“ и простире се до „Хидробазе“. Налази се на потезу реке Дунав од ркм 


1172+600 до ркм 1172+900. Стационажа осовине постојеће линије одбране на деоници је од км 


3+310.00 до км 3+748.68. 


За деоницу 3 која је предмет овог Идејног решења, по захтеву урбанизма нивелација терена се не мења, 


ради очувања постојећег амбијента. На овом потезу се налази коси кеј Дунавског паробродног  


друштва, дужине око 350м. На овом потезу обала је осигурана изграђеним косим кејом од крупног 


камена, са завршним венцем на коти око 75.60 mнм. Кота круне је 60цм испод стогодишње воде. 


Регулациона линија за малу воду у висинском смислу је одредила круну ножице обалоутврде на коти 


70,60 мнм, а ситуационо представља унутрашњу ивицу круне камене ножице која највећим делом 


прати линију постојеће обале (приближно изохипса 69мнм). Регулациона линија платоа шетне стазе на 


коти 73,50 мнм није строго утврђена, већ се може прилагођавати планираним програмско-просторним 


захтевима коришћења појединих делова обале. Хидролошки, кота 73.50 мнм се плави 20 дана у 


просечној години, чиме је у највећем делу године могуће коришћење шетне стазе. Регулациона линија 


за велику воду је линија одбране од великих (хиљадугодишњих) вода. У висинском смислу због 
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немогућности изградње насипа или насипања платоа до условљене коте, надвишавање обалоутврде ће 


се извршити постављањем заштите до коте 77.00 мнм. 


 


 
Обухват деонице 3 је део историјског кеја од улице Ђуре Ђаковића до ресторана „Венеција", који се 


према условима службе заштите посебно штити. Предложеним решењем је у потпуности задржана 


камена обалоутврда, рампе и степеништа и постојеће шеталиште са зеленилом. Део постојеће 


нивелације на коти 71,50 мнм према реци се задржава, а за већи део деонице се сагласно условима ЈВП 


"Београдводе", планира да се надвиси до коте 73,50 мнм и да се формира шеталиште са зеленилом и 


нишама за клупе, као и да се поставе камене клупе према реци. У правцима постојећих степеница, 


планиране су степенице ширина 2m и 4m, између свих планираних нивоа и реке. За одбрану од 


великих вода планира се мобилна опрема постављена на шеталишту на нивоу ~76,00мнм, која треба да 


је удаљена од парковског зеленила и хоризонталне пројекције круна постојећег дрвећа на тло. 


У правцу Улице Ђуре Ђаковића планирана је тераса - видиковац, на нивоу 75.60мнм, на позицији 


постојеће. Потпорни зид терасе, минималног нагиба 5:1 или стрмији, треба извести са облогом од 


постојећих камених масива. 


 


 


Нису приложени подаци о потребама за водом. 


 


Постојеће стање:  


  


На предметној локацији, према подацима из ГИС-а,  на Ситуационом плану постојеће водоводне мреже 


Р 1:2000 уцртан је цевовод Ø150mm од ливеногвозденог амтеријала у Улици кеј ослобођења. Коте 







ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 


„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 


 


ЗА 40103000 001/09 


 
ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 


Текући рачун: 160-6789-79,  
265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 


325-9500700032854-88 


3 


 


терена на предметној локацији су око 75,5 до 76,0mnm. Водоводна мрежа на овом подручју припада I 


висинској зони београдског водоводног система са радним притисцима у мрежи од 4-6 бара.  


 


Пројектовано  и  планирано стање:  
 
За предметну локацију на снази  су плански документи: ПДР  старог језгра Земуна („Сл.лист града 


Београда“ бр. 34/03), План генералне  регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 


самоуправе – Град Београд - целине I-XIX („Сл. лист града Београда"  бр. 20/2016)  и  Генерални  


урбанистички план Београда („Сл. лист Београда“ бр.11/16). ЈКП“БВК“ тренутно не поседује израђену 


техничку документацију. 


 


Пројекат усагласити са саобраћајним и хидротехничким решењем, и планском документацијом.  


Приликом усаглашања постојећих и пројектованих инсталација поштовати минимално дозвољено 


растојање за паралелно вођење 1,0 m од спољних ивица цевовода, нарочито на местима шахтова, а за 


укрштања од спољних ивица цевовода, нарочито на местима објеката на водоводној мрежи, обезбедити 


минимално растојање од 0,5 m. Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног 


заштитног коридора за водоводне инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности 


и несметаног приступа за одржавање. У заштитном коридору, изнад инсталација водовода није 


дозвољена изградња и постављање зиданих, сталних објеката уређења, стубова. 


Пројектом обухватити и приказати све карактеристичне подужне, попречне профиле и детаље 


паралелног вођења и укрштања инсталација инфраструктуре и све предвиђене, адекватне мере заштите 


водоводних инсталација.  


Пројектом изградње објеката за заштиту од великих вода, адекватним избором материјала и 


распоредом елемената уређења трасе и пројектованим мерама обезбедити стабилност, функционалност 


и несметан приступ за одржавање за свих инсталација водовода.  


Приликом извођења свих радова обезбедити надзор ЈКП БВК – Сектора надзора и Сектора 


дистрибуције воде, а по завршетку радова, за ажурирање базе података ЈКП БВК, уколико има потребе 


доставља се Пројекат изведеног стања водоводне мреже. 


Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација 


према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну 


дозволу. 


 


Општи стандарди и прописи ЈКП БВК-а на пројектоване линијске објекте под следећим 


условима:  
 


            -Да писмено обавестите Погон водоводне мреже ЈКП„Београдски водовод и канализација“ пет 


дана раније од дана почетка радова на извођењу објеката, како би обележавању локација и вршењу 


надзора присуствовало стручно лице овог Предузећа,са којим би решавали све у вези са радовима на 


извођењу,јер постоји могућност да се пројектованим локацијама објеката, налазе водоводне цеви које 


нису у нашој документацији евидентиране; 


-Потребно минимално растојање објеката од водоводне мреже (од спољне ивице цевовода), нарочито 


на местима шахтова (обезбеђивање сигурности, функционалности постојеће водоводне мреже и 


несметаног приступа за њено одржавање) је 1,0m, а вертикално растојање прилоком укрштања 


инсталација је мин. 0,5m.; 


 -У случају да се приликом извођења наиђе на водоводне цеви, треба одмах обавестити Погон 


водоводне мреже ЈКП„Београдски водовод и канализација“ ради предузимања даљих мера на њиховој 


заштити – откопавање вршити до песка или до цеви; 
 -Евентално измештање водоводних цеви може се вршити само по одобрењу ЈКП„Београдски водовод и 


канализација“  у присуству представника Погона водоводне мреже, а трошкови измештања падају на 


терет подносиоца захтева односно инвеститора; 


 - Водоводне цеви се не смеју поткопавати док се претходно не обезбеде, а све у договору са 


представником Погона водоводне мреже ЈКП„Београдски водовод и канализација“ о начину њихове 


заштите; 
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 -Да се укрштање са нашим водовима може вршити само под надзором овлашћеног представника 


Погона водоводне мреже Ј.К.П. „Београдски водовод и канализација“ (на ситуацији заокружено); 
 - У фази извођења и експлоатације објеката обезбедити несметан приступ за одржавање водовоне 


мреже и објеката на њој; 


 - Приликом извођења радова обратите пажњу на шахтове и кућне прикључке; 


-Уколико при извођењу радова дође до оштећења водоводне мреже и губитка због неиспоручене воде 


корисницима све трошкове сносиће подносилац захтева односно инвеститор; 


-Трошкове у поступку сноси подносилац захтева односно инвеститор према цени утврђеној од стране 


Ј.К.П. „Београдски водовод и канализација“. 


 


 


 


Накнада за прикључење: 


 
 шифра према 


важећем ценовнику 


ЈКП БВК 


износ накнаде 


[динара] 
напомене: 


сарадња на 


пројектовању 


линијских објеката - 


водовод 


14029 34546,13 


Усаглашавање трасе са планираном 


водоводном мрежом је у надлежности  


Секретаријата за  урбанизам и грађевинске 


послове. 


Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК 


на дан издавања услова. 


 


 


прилог :    


 


- ситуациони план постојеће водоводне мреже  Р 1 : 2000, ГИС, графички прилог. 


  


 


Рoк вaжнoсти услова број В-334/2019 je 2(две) гoдине  од дана издавања. 


 


 


Обрадила : 


 
Милица Радовановић, дипл. инж.грађ. 


 


 


 
РУКОВОДИЛАЦ  СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ  


ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 


 
Александра Тушуп, дипл.инж.грађ. 
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PETYENI4KA CPBI4JA
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Cexrop 3a BoAHr,r cao6pahaj v 6es6e4nocr nloez46e


Jlyrra ranerauuj a Beorpa4
Bpoj : 3 42-6 -46 I I I I 9 -02


15. uaj 2019. roAr4He


Beorpa4


MITHI,ICTAPCTBO f PAbEBI,IHAPCTBA, CAOEPAhAJA II I,IH@PACTPYKNTPE


Henamuua 22-26


11000 Eeorpa4


Besa: 3axren 6p. 350-02-0013512019-14 ot 18. anpura 2019. rororne


lfpeguer: JloKargljclo{ ycnoBr.r 3a r,r3rpatrby o6jerara 3a 3armlrry oA BeJrr.fifl{x BoAa AecHe
o6ane AynaBa oA pKM l 17 3+5 65 Ao pKM l 17 3+201 - AeoHr.ua 1 (6poj npe4dera:
ROP-MGSr -7 3 I s -LOC-I t20r9)


MuHr.rcrapcreo rpafeBr.rHapcrBa, cao6pahaja u uu$pacrpyKrype je 4ocraerano
3axreB 6poj 350-02-0013512019-14 ol,18. anpura 2019. rorune xojunr ce rpaxr4 AocraBrbarbe
:roxaqrajcrru< ycnoBa 3a wrparuby o6jercara 3a 3arrrr{ry oA BeJurKax BoAa lecHe o6ale [yrrana o4
pru 1173+565 4o prcu ll73+201-AeoHr{qa I (6poj rperu\4era: ROP-MGSI-7315-LOC -Il20lg)


VeuAoNa y AocraBJbeHy AoxyMenraqujy - ra4ejno penerbe KoHcraroBano je Aa ce
paAoBI4 Hehe z:no4vtrvr Ha BoAHoM orneArury u y nnoBHoM rryry re Jlyuxa ranerauuja
Eeorpa4 o6aneurrasa Aa HeMa noce6nnx ycnoBa 3a r43rpaAr6y o6jer<ara 3a 3armwry oA
BerruKrD( Bo.qa AecHe o6zule l(1uana oA pKM I 17 3+565 Ao pKM 1 l7 3+20I - 4eoruqa 1 .


IIIe$ Jlyurce xaneraHzje Beorpag


Muran Hnxonuh


[ocraeuru:
o lloAuocroqylpe.qnora,


o Apxnea
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 


СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 


Број 8146-4 


16.05.2019. године 


Б Е О Г Р А Д 


 Чувати до 2024. године 


Функција 34 ред. бр. 42 


Датум: 16.05.2019. г.        


Обрађивач: вс Маја Крга 


 


 
 


 


 


 


Обавештење у вези са изградњом 


објеката у Београду, доставља.  
 
 


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 


САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 


 


БЕОГРАД 


Немањина 22-26  
 


 


 


Веза: Ваш захтев број 350-02-00138/2019-14 од 18.04.2019. године, под ROP-MSGI-7416-


LOC-1/2019 


 


 


На основу вашег захтева за ЈВП "Србијаводе", а у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама 


инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану 


("Службени гласник РС", број 85/15), постављају се услови и захтеви за прилагођавање 


техничке документације за изградњу објекта за заштиту од великих вода десне обале реке 


Дунава од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на кп.бр. 


2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3) потребама одбране према следећем: 
 


1. У рејону Земунског кеја у ком је планирана изградња објекта за заштиту од великих 


вода десне обале реке Дунав налази се објекат за уређење и припрему територије 


(УПТ) - скелско место преласка.  


 


− Кординате првог навоза у Гаус-Кригеровој пројекцији су следеће: 


X= 4967248,15;  Y=7454041,07; 


Навоз је камено-бетонски и налази се у непосредној близини ресторана „Шаран” у 


Земуну. 


− Координате другог навоза у Гаус-Кригеровој пројекцији су следеће: 


X= 4966583,61; Y= 7454441,59 


У оквир навоза постоје 2 уређене камено-бетонске рампе, по једна са обе стране 


тениског терена; 
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2. За скелско место преласка прописана је зона забрањене градње објеката високоградње 


у радијусу од 50 м око навоза (рампи); 


3. Забрањено је нарушавање навоза; 


4. Обезбедити безбедан и несметан приступ војним м/в до објекта УПТ у свим метео 


условима и у било које доба дана, без посебне најаве и захтева; 


5. Обезбедити безбедан и несметан приступ пловним објектима са акваторије реке Дунав 


до објекта УПТ по било ком водостају, метео условима и у било које доба дана, без 


посебне најаве и захтева; 


6. Омогућућити безбедан рад и извођење свих врста радова и активности јединица 


Војске Србије на објекту УПТ, без посебних најава и захтева; 


7. Обезбедити неповредивост војне имовине; 


 


8. На основу тачке 11. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и 


урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Службени гласник РС", број 85/15), 


инвеститор је у обавези да после поступања по наведеним условима, достави 


документацију о испуњености истих, Министарству одбране, Сектору за материјалне 


ресурсе, Управи за инфраструктуру, Немањина 15, 11000 Београд; 


 


9. Ако Министарство одбране на основу документације оцени да је поступљено по 


наведеним условима и захтевима, обавестиће о томе инвеститора у законском року од 


15 дана; 


 


10. Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и 


стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 


81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 


одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19), као и другим 


подзаконским актима која регулишу предметну материју.  


 


У даљој кореспонденцији, обавезно навести наш број предмета. 


 


 


 


МК НАЧЕЛНИК 
пуковник 
Радмило Кравић 


 


 


 


Израђено у 1 (једном) примерку и достављено 


електронском разменом: 


 МГСИ и 


а/а. 
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Република Србија 


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 


-Републичка дирекција за воде- 
Број: 325-05-00604/2019-07 


Дана: 17.05.2019. године        
 Немањина 22-26,  Б е о г р а д 


 
        На основу чл. 113, 115. и 117. Закона о водама  ("Сл. гласник РС" бр. 30/2010), Закона о 


изменама Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.93/2012, 101/2016, 95/1018), члана 30. став 2. 
Закона о државној управи (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2005 и 101/2007), члана 5. Закона о 
министарствима (''Сл.гласник РС'' бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017),  Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 
42/2013–УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014  и 145/2014),  Правилника о поступку спровођења 
обједињене процедуре електронским путем (''Сл.гласник РС'' бр113/2015)  и  Упутство о  начину 
поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у 
погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 
19.05.2015. године), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре у име ЈВП „Србијаводе“, ул. Булевар уметности бр.2а, Београд, Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац дужности 
директора Наташа Милић, по Решењу Владе  24 број: 119-1213/2019 од 14.02.2019. године издаје 


 
ВОДНЕ  УСЛОВЕ 


 
1.Издају се водни услови у поступку припреме техничке документације за 


изградњу објекта за заштиту од великих вода реке Дунав-деоница 3, десна обала реке 
Дунав, од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“, на стационажи од км 1172+600 до км 
1172+900 по речном току (стационажа осовине постојеће линије одбране на деоници је од 
км 3+310.00 до км 3+748.68), на к.п. бр.2398, 2397/1, 2401/1 и 2400 све у КО Земун, на 
територији градске општине Земун; 


2.Водни услови се издају за изградњу нових објеката доградњу и реконструкцију 
других објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном 
режиму; 


3.Решење је уведено у Уписник водних услова за водно подручје Дунав, под 
редним бројем 79. од 17.05.2019. године. 


4.Техничком документацијом урађеном у складу са прописима који уређују израду 
пројеката, усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова: 


4.1.Да техничка документација буде урађена у складу са законским прописима и 
нормативима за ову врсту радова и мишљењима. Она мора бити усаглашена са 
урбанистичким актима и условима; 


4.2.Подносилац је у обавези да прибави потребну документацију, за припрему 
техничке документације, од надлежног органа из области планирања и изградње; 


4.3.У поступку израде техничке документације, на основу претходних радова: 
неопходни истражни радови и подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, 
хидрогеолошке...) израдити документацију на нивоу пројекта у складу са мишљењима и 
важећим прописима и нормативима за ову врсту радова; 


4.4.На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским 
прописима; 







4.5.При изради техничке документације водити рачуна о постојећим водним 
објектима (водним актима и техничкој документацији) и планираним водним објектима 
на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода; 


4.6.Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске 
документације; 


4.7.Димензионисање хидротехничких објеката извршити на основу хидролошког 
прорачуна за карактеристичне рачунске вредности протока реке Дунав; 


4.8.Заштитни зид са мобилном опремом за одбрану од поплава на почетку и на 
крају конструктивно уклопити у постојећу обалу, тако да не изазива штетне последице на 
изведену уређену обалу-обалоутврду; 


4.9.У случају наиласка великих вода коришћење заштитног обалног зида са 
мобилном опремом за одбрану од поплава, треба да се одвија у складу са одлукама и 
инструкцијама Руководиоца одбране од поплава за сливно подручје реке Дунав; 


4.10.У техничкој документацији нумерички и графички приказати нивое реке 
Дунав у зони изградње заштитног зида са мобилном опремом за одбрану од поплава пре и 
после изградње заштитног зида. У графичким прилозима потребно је уцртати ситуациони 
план, попречне и подужне пресеке, као и остале детаље из којих се може сагледати утицај 
планираног објекта на режим вода, као и утицај вода на објекат; 


4.11.Неопходно је пре подношења захтева за издавање водне сагласности за 
предметну мобилну опрему, прибавити водну дозволу у посебном поступку, за постојећи 
објекат-обалоутврду која утиче на водни режим и са предметном мобилном опремом 
чини техничко-технолошку целину у смислу водних објеката за одбрану од поплава. 


4.12.Да се по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева 
обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку 
документацију за изградњу предметних објеката, a после изградње да се обрати захтевом 
за издавање водне дозволе, у складу са прописима. 


 
О б р а з л о ж е њ е 


 
Овом Министарству се обратило Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре у име ЈВП „Србијаводе“, ул. Булевар уметности бр.2а, Београд, захтевом 
бр.350-02-00138/19-14 од 18.04.2019., који је на писарници овога Министрства заведен 
под бр. 325-05-00593/2019-07 од 23.04.2019. године за добијање водних услова у поступку 
припреме техничке документације за изградњу објекта за заштиту од великих вода реке 
Дунав-деоница 3, десна обала реке Дунав, од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“, на 
стационажи од км 1172+600 до км 1172+900 по речном току (стационажа осовине 
постојеће линије одбране на деоници је од км 3+310.00 до км 3+748.68), на к.п. бр.2398, 
2397/1, 2401/1 и 2400 све у КО Земун, на територији градске општине Земун; 
  
Уз захтев су достављени следећи прилози: 
 
 -Катастарско-топографски план за насеље Београд, Нови Београд и Земун, Р=1:500, од 
стране „Меридијан пројект-Геодетски биро из Новог Сада;  
 -Информација о локацији број 350-01-00138/19-04 од 18.04.2019.године од стране 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 
 -Мишљење за добијање водних услова за израду техничке документације, од РХМЗ, 
број: 922 -1-103,104,106/2019, од 25.04.2019. године; 
 -Мишљење у поступку добијања водних услова за израду техничке документације, од 
ЈВП ''Србијаводе'' ВПЦ ''Сава-Дунав'' Београд, број: 4276/1 од 09.05.2019.; 
 -Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 011-00-0002/130/2019-02 од 
24.04.2019.године; 







 -Копија катастарског плана водова бр.952-04-301-950/2019 од 09.04.2019, од стране 
РГЗ, СЗКН Београд; 
 -Копија катастарског плана бр.952-04-016-4220/19 од 08.04.2019. РГЗ СКН Земун; 
 - Копија катастарског плана бр.952-04-4220/19 од 09.04.2019. за к.п.2636-део, РГЗ 
СКН Земун; 
 -Идејно решење (главна свеска, архитектура) за обалоутврду реке Дунав и Саве на 
ширем подручју ушћа Саве у Дунав, деоница 3 од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“, 
урађено од стране „Хидрозавод“ ДТД, Нови Сад 2017.  
 
На основу приложене документације у списима предмета, утврђено је: 
 
  Министарство пољопривреде , шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за 
воде, је у оквиру својих надлежности дало услове у диспозитиву решења, у складу са 
одредбама чл. 113. - 118. Закона о водама. На основу чл.14. према намени водни објекат  
припада под 2) заштита од поплава, ерозије и бујица. Објекат припада типу 16) уређење 
водотока и изградња заштитних водних објеката на водама I реда, у складу са чл.117. На 
основу чл 43. у смислу водне делатности у питању је уређење водотока и заштита од 
штетног дејства вода. 
 
  Најближи водоток: река Дунав, водно подручје Дунав, чл. 27. Закона о водама и 
Одлуке о одређивању граница водних подручја (''Сл. гласник РС'' 75/2010), и чл.1. и 5. 
Правилника о одређивању подсливова (''Сл. гласник РС'' бр.54/2011).  


Река Дунав, према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда, су воде I реда, 1) 
међудржавне воде (''Сл. гласник РС'' бр.83/10). Категорија водотока је дата у списку 
водотока са категоријама наведених у Уредби о категоризацији водотока, (''Сл. гласник 
СРС'' бр. 5/68).  


 
На обали реке Дунав, постојећи објекти заштите од великих вода изведени су у 


складу са усвојеним општим критеријумима надвишења објеката у односу на стогодишње 
велике воде. Европска и светска регулатива, предвиђа изградњу заштите урбаних средина 
са више од 50 000 становника од хиљадугодишње велике воде. За деоницу 2, која је 
предмет овог Идејног решења, по захтеву урбанизма, нивелација терена се не мења ради 
очувања постојећег амбијента. 


За деоницу 3, по захтеву Урбанизма, нивелација терена се не мења, ради очувања 
постојећег амбијента. 


На овом потезу се налази коси кеј Дунавског парабродног друштва, дужине око 350 
м. Обала је осигурана изграђеним косим кејом, од крупног камена, са завршним венцем 
на коти 75.60 мнм. Кота круне је 60 цм, испод стогодишње воде. Обалоутврда која је 
изведена 2012. године, од стране ЈВП «Београдводе» завршава се до деонице 3, до прве 
рампе код Масариковог трга. У урбанистичком пројекту је планиран наставак изградње 
обалоутврде до краја 3 деонице, који до сада није изведен. Неизведени део обалоутврде 
није део предметног Идејног решења. Урбанистичким пројектом (2012. године) 
испоштовани су услови дати у ПДР «Старо језгро Земуна» из 2003.године и усвојено је 
решење обалоутврде за предметну деоницу, тако да надвишење терена није дозвољено. 
Постојећа обалоутврда је изграђена у складу са регулационом линијом за малу воду, 
круна ножице обалоутврде је на коти 70.6 мнм, а ситуационо представља унутрашњу 
ивицу круне камене ножице, која највећим делом прати линију постојеће обале. 


Регулациона линија шетне стазе на коти 73.50 мнм није строго утврђена, већ се може 
прилагођавати планираним програмско-просторним захтевима коришћења појединих 
делова обале. Хидролошки кота 73.50 плави се 20 дана у просечној години, чиме је у 
највећем делу године могуће коришћење шетне стране. Регулациона линија за велику 
воду је линија одбране од великих хиљадугодишњих вода, која у висинском смислу, због 







немогућности изградње насипа или насипања платоа до условљене коте, предвиђа 
надвишење обалоутврде, подизањем заштитног зида на коту 77,0 мнм. 
 


Предметна деоница реке Дунав, деоница 3 је део историјског кеја од улице Ђуре 
Ђаковића до ресторана «Венеција» који се према условима служне заштите посебно 
штити. Планском документацијом је у потпуности задржана камена обалоутврда, рампе и 
степеништа и постојеће шеталиште са зеленилом.  


Предметна деоница реке Дунав, деоница 3 припада касети «Нови Београд», водном 
подручју Дунав и обухваћена је оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда 
за 2019. годину („Сл.гласник РС“ бр.14/19), водна јединица „Београд“ и то: река Дунав-
сектор С.1., деоница С.1.1. тачка 1.-десни насип и обалоутврда уз Дунав од Земуна до 
ушћа Саве (Земунска обала 2.0 км и обала у зони хотела Југославија 0.73 км). 


Обалоутврда је пројектована у складу са регулационом линијом за малу воду. 
Изведена кота круне ножице је 70.50 мнм.  Обалоутврда је укупне дужине око 440 м и 
изведена је као коса обала од коте ножице 70.50 мнм до коте високог терена 75.60 мнм, 
која је горња кота обалоутврде. На коти 71.50мнм постоји банкина на којој је шетна стаза 
ширине 7.0 м. Нагиб косине према води је 1:1.3. Шетна стаза изграђена слагањем камена 
у цементном малтеру има пад 2% ка води.  


На деоници 3 постоје старе рампе које су двостране и паралелене обалоутврди. Једна 
је наспрам Масариковог трга, друга је на крају 3 деонице, при чему само један спуст 
припада овој деоници. 


За одбрану од великих вода планира се мобилна опрема постављена на шеталишту на 
нивоу 76.00 мнм, која треба да је удаљена од парковског зеленила и хоризонталне 
пројекције круна постојећег дрвећа на тло. Према условима Министарства одбране 
обезбеђен је скелски силаз, у виду рампе, ширине 8-10 м и нагиба 8.5 и 10 %. Коловозни 
застор скелске рампе и прилазног пута, мора бити за саобраћај тешких теретних возила. У 
правцу улице Ђуре Ђаковића планирана је тераса видиковац, на нивоу 75.60 мнм, на 
позицији постојеће. Потпорни зид терасе мин. нагиба 5:1 или стрмији, треба извести са 
облогом од постојећих камених масива. 


Хидролошко-хидрауличком анализом одређени су карактеристични нивои дуж 
предметне деонице, који износе: 


За стогодишњу воду   76.19 мнм 
За двестогодишњу воду  76.50 мнм 
За хиљадугодишњу воду  77.14 мнм 
Стогодишња, двестагодишња и хиљадугодишња вода преливају плато обалоутврде. 


Заштита од великих вода треба да има потребну висину изнад меродавне воде, то је 80 цм 
изнад стогодишње воде 76.19+0.80=76.99 мнм или 10 цм изнад хиљадугодишње воде 
77.14+0.10=77.24 мнм. Усвојена је меродавна кота заштите 77.24 мнм. Кота платоа 
обалоутврде је на неким локацијама око 75.40 мнм. На предметној деоници није 
дозвољено надвишавање круне обале, додавање зида или коришћење постојећег зида, већ 
коришћење мобилне опреме која ће се монтирати на темељ уграђен у плато шеталишта. 
Потребна је висина мобилне опреме од 1.9 м. 


Разматране су 3 варијанте могућих решења постављања мобилне опреме и изабрана 
је прва. Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу стопе буду на 
средини шетне стазе, што даље од дрвећа које се налази са обе стране стазе. На ове носаче 
се при наиласку поплавних таласа монтира мобилна опрема. У шетну стазу се уграђује 
армирано-бетонска темељна стопа у облику латиничног слова „Л“. Темељна стопа се 
фундира 0.8 испод коте терена. На шетној стази стопа има ширину 0.6 м, до дубине 0.4 м, 
а затим је на следећих 0.4 м дубине, широка 3м. У дну стопе темеља ка реци се поставља 
завеса висине 0.8 м која продужава ток подземне воде. Мобилна опрема има висину 2.0 м 
изнад терена дуж целе деонице. Укупна дужина мобилне опреме износи 438 м. 







Према подацима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ дуж деонице 3, постоји 
један канализациони излив, из улице Марка Николића са армирано-бетонским пресеком 
150/110 цм. Излив је испод коте ножице обалоутврде и није угрожен радовима на 
надвишавању одбрамбене линије. Излив није у функцији. За време трајања поплавних 
таласа великих вода неопходно је његово затварање да вода цевоводом не би пролазила у 
залеђе. 


Мишљење у поступку добијања водних услова за израду техничке документације, од 
ЈВП ''Србијаводе'' ВПЦ ''Сава-Дунав'' Београд, број: 4276/1 од 09.05.2019 садржи податке 
од значаја, постојеће стање и друге карактеристичне податке (ограничења, обавезе и др.) 
и чини саставни део овог решења. Увидом у расположиву документацију и на основу 
познатог стања на терену, мишљење је да нема сметњи да се Инвеститору издају водни 
услови за израду техничке документације. 


Из Мишљења за добијање водних услова за израду техничке документације, од 
РХМЗ, број: 922 -1-103,104,106/2019, од 25.04.2019. године, издвајамо: Из достављене 
документације није могуће одредити на основу којих улазних података су одређене коте 
меродавних великих вода, као и да дефинисање ових кота није у надлежности РХМЗ. При 
изради пројектне документације користити резултате из Студије „Прорачун успорених 
нивоа воде у акумулацији ХЕ Ђердап 1“, урађен од стране Института за водопривреду 
„Јарослав Черни“ из Београда, 2007. године и новије. РХМЗ нема основ за решавање по 
предметном захтеву. 


У Мишљењу Агенције за заштиту животне средине, број 011-00-2/130/2019-02 од 
24.04.2019. године дати су подаци квалитета вода за реку Дунав, за низводни профил 
Земун-Дунав, узводни профил Сланкамен-Дунав, док на профилу корисника нису 
обухваћени програмима мониторинга. Пројектном документацијом предвидети све мере 
које ће обезбедити да планирани радови буду у складу са Уредбом о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Сл.гласник РС“ бр.50/12) и Уредбом о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ бр. 24/14). 
 


Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је 
предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву решења. 
Услови диспозитива решења број 4.1. и 4.2. су дати у складу са одредбама Закона о 
водама, смерницама из Водопривредне основе РС (''Сл. гласник РС'' број 11/2002), 
Стратегија управљања водама РС (''Сл. гласник РС '' број 3/2017),  Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 74/09). Техничку документацију урадити у складу 
са планском и техничком документацијом, Законом о планирању и изградњи (''Сл. 
гласник РС'' бр.72/09, 132/2014), уз обавезне прилоге:  


  -доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 
техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 
пројектаната, 


  -технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ..), 
  -техничко решење за усвојени, за објекте сакупљања отпадних вода насеља, 


прорачун количине и квалитета вода које се упућују на постројење, гарантовани 
параметри усвојеног решења постројења, дефинисање места за мерење количина 
испуштених вода и места за узорковање,..итд. 


Услов бр. 4.7. дат је у складу са Мишљењем РХМЗ.  
Условом број 4.12. дата је обавеза подносиоцу захтева да се, по завршетку израде 


техничке документације, њене техничке контроле и испуњењу услова из Правилника о 
садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку 
издавања водних услова и садржини извештаја за водну дозволу (''Сл. гласник 







РС''бр.72/2017), обрати овом Министарству захтевом ради издавања водне сагласности  и 
захтевом за издавање водне дозволе у складу са прописима у водопривреди. 
   Прегледом приложене документације, стручна служба овог Министарства је 
предложила издавање водних услова под условима наведеним у диспозитиву акта. 
   Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Дунав, у складу са 
Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл.гласник РС'' 
бр.86/10), тачка 3. диспозитива акта. 


 Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката 
ослобођена  у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник 
РС'' број 93/2012)  и  Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник 
РС'' бр. 43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012). 
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Република Србија 


Министарство грађевинарства, 


саобраћаја и инфраструктуре 


Дирекција за водне путеве 


Београд, Француска 9 


Број:  11/34-3 


Датум: 09.05.2019. године 


 


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНAРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 


Немањина 22-26 


11000 Београд 


Предмет: Услови за пројектовање са аспекта безбедности водног саобраћаја на 


међународним и међудржавним водним путевима, за потребе издавања 


локацијских услова за изградњу објекта за заштиту од великих вода десне 


обале реке Дунава од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 


до ркм 1172+900, на кп.бр. 2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун 


(деоница 3) 


Веза: Ваш број: ROP-MSGI-7416-LOC-1/2019 од 18.04.2019. године 


Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у име ЈВП 


„Србијаводе“ из Београда, је упутило захтев за издавање локацијских услова за изградњу 


објекта за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од ресторана „Венеција“ до 


„Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на кп.бр. 2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у 


КО Земун (деоница 3). Захтев је у Дирекцији за водне путеве заведен дана 23.04.2019. 


године под бр. 11/34. 


Уз захтев достављено је Идејно решење - Техничка документација обалоутврде 


реке Дунав и реке Саве на ширем подручју ушћа Саве у Дунав, Књига 2.3 – Деоница 3, од 


ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“, који је урађен од стране предузећа „Хидрозавод - 


ДТД“ а.д. из Новог Сада, 2017. године, под бр. Е-70/16. Идејним решењем предвиђена је 


заштита Београда од хиљадугодишње велике воде на разматраној деоници. На предметној 


деоници постоји изграђена обалоутврда. Техничко решење одбрамбене линије за заштиту 


од великих вода дуж ове деонице садржи изградњу темеља мобилне опреме у који се 


уграђују носачи за мобилну опрему. На ове носаче се при наиласку поплавних таласа 


монтира мобилна опрема. Траса мобилне опреме је повучена тако да радови на извођењу 


стопе буду на средини шетне стазе што даље од дрвећа које се налази са обе стране стазе. 


Обалоутврда која је изведена 2012. године од стране Београдвода, завршава се до деонице 


3, до прве рампе код Масариковог трга. У урбанистичком пројекту је планиран наставак 


изградње обалоутврде до краја деонице 3, који није изведен. Неизведени део обалоутврде 


није део пројектног задатка ове техничке документације. 


Сходно наведеном, обавештавамо вас да Дирекција за водне путеве не поседује 


податке и услове са аспекта безбедности водног саобраћаја на међународном водном путу 


реке Дунaв, који су од значаја за израду пројекта објекта за заштиту од великих вода десне 


обале реке Дунава - деоница 3 (део на изграђеној обалоутврди). 
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Као прилог овог обавештења шаљемо вам Обавештење заведено у Дирекцији под 


бр. 11/34-1 од 08.05.2019. године и Потврду заведену у Дирекцији под бр. 11/34-2 од 


08.05.2019. године за повраћај уплаћених средстава јавних приохода, која су уплаћена од 


стране ЈВП „Србијаводе“ на основу дописа Дирекције за водне путеве бр. 20/52 од 


23.04.2019. године. 


 


 


С поштовањем, 


 
 


 


 


Доставити: 


 Именованом (електронски) 


 Групи 2/2 


 Архиви 


В.Д. ДИРЕКТОРА 


 


Љубиша Михајловић 
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Република Србија 


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 


САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 


Немањина 22-26 


Београд 


 


 


Предмет:     Изградња објекта за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од  ресторана „Венеција“ до 


„Хидробазе“од ркм 1172+600 до ркм 1172+900 на кп.бр. 2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун 


(деоница 3)  


 


У вези са Вашим захтевом број: 350-02-00138/2019-14  од 18.04.2019, заведеним код нас под бројем: Т 1577 од 23.04.2019,                                                  


обавештавамо Вас следеће: 


                  Унутар зоне  планираних радова као и у њеној непосредној близини предвидети заштиту или измештање свих  


делова инсталације јавног осветљења уколико се испостави да планирани радови то захтевају, уз одговарајуће 


кориговање постојећих електричних веза. 


Постојећа инсталација јавног осветљења која се налази на предметној локацији а која ће бити укинута, мора 
бити замењена новом инсталацијом јавног осветљења која ће представљати одговарајуће алтернативно решење. 
                 За све време извођења радова, као и након завршетка радова, мора се водити рачуна да сваки део постојећих 


саобраћајница, пешачких стаза и слободних површина (које се налазе у непосредној близини зоне планираних радова), 


мора у сваком тренутку (за време рада система јавног осветљења на територији града Београда) бити адекватно 


осветљен.  


Напомена: 


Новопројектовану инсталацију јавног осветљења извести  према важећим SRPS стандардима, прописима и 


правилницима за дату врсту инсталације. 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                                  СЛУЖБА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ                                                                            


                                                                                                                                    


 


                                         


                                               


                                                                                                                                     Вукашин Миловановић, дипл.инж.ел.                                                                                  
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Р е п у б л и к а С р б и ј а 


ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 


Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91 


Тел: +381 11/2093-802; 2093-803 


Факс: + 381 11/2093-867 


 


 


Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул др Ивана Рибара бр. 91 (овл.сл.лице 


Горан Дрмановић, Одлука 04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године), на основу чл. 9. 


Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–


исправка, 14/2016 и 95/2018-др. закон), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и 


изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 


24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука 


УС РС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о поступку спровођења обједињене 


процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 130/2015, 96/2016 и 


120/2017), Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 35/2015, 


114/2015 и 117/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени 


гласник РС“, бр. 18/2016), поступајући по захтеву ROP-MSGI-7416-LOC-1/2019, 


заводни бр: 350-02-00138/2019-14 од 18.04.2019. године Министарства грађевинарства, 


саобраћаја и инфраструктуре, Ул. Немањина 22-26, Београд, за издавање услова 


заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу објекта за заштиту 


од великих вода десне обале реке Дунава од ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од 


ркм 1172+600 до ркм 1172+900, у К.О. Земун (деоница 3), Београд, дана 20.05.2019. 


године под 03 бр. 020-1155/2, доноси 
 


Р Е Ш Е Њ Е 


 


1. Подручје на којем се планира изградња објекта за заштиту од великих вода десне 


обале реке Дунава не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 


покренут поступак заштите, али делом улази у Еколошки значајно подручје „Ушће 


Саве у Дунав“ (22), односно међународно значајно подручје за птице IBA „Ушће 


Саве у Дунав“ (RS017IBA). Сходно томе, издају се услови заштите природе: 
 


 


1) Планирани радови могу се извести на подручју десне обале Дунава од ресторана 


„Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на к.п. бр. 2397/1, 


2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3); 


2) Максимално очувати приобалну вегетацију, посебно квалитетну високу 


дендрофлору; 


3) Уколико је при извођењу радова неопходно извршити сечу стабала, обавезно 


прибавити дознаку од надлежне институције. При томе, водити рачуна да се не 


секу стабла већих димензија; 


4) Уколико се због изградње уништи постојеће јавно зеленило, оно се мора 


надокнадити под посебним условима и на начин који одређује јединица локалне 


самоуправе; 


5) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или 


младунцима птица, неопходно је обуставити радове на тој локацији и обавестити 


Завод за заштиту природе Србије; 


6) Не планирати и не изводити истражне радове у току ноћи; 


7) Уколико се у току извођења радова мора вршити одлагање материјала који може 


послужити као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, максимално 
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скратити време одлагања и обезбедити им несметан повратак у природу. 


Забрањено је њихово хватање и/или убијање, већ се оне морају безбедно вратити 


у природу; 


8) За приступ локацијама на којима се изводе истражни радови користити 


постојећу путну мрежу, односно настојати да се избегне израда нових 


приступних путева; 


9) Хумусни слој и земљу насталу у току радова сачувати и након завршетка радова 


користити за санацију терена; 


10) За снабдевање енергентима радилишта повезати се на постојећу електромрежу 


или користити агрегат. Транспорт, руковање и складиштење погонског горива 


извршити сходно законској легислативи; 


11) Након завршетка радова извршити санацију свих површина које су по било ком 


основу коришћене у току извођења радова; 


12) Предвидети обавезу сакупљања комуналног отпада у одговарајуће посуде и 


њихову редовну евакуацију; 


13) Сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме не вршити на локацији на 


којој се изводе радови; 


14) На истражном простору забрањено је вршити одлагање деривата нафте (и 


других погонских горива), као и формирање депоније; 


15) Вишак грађевинског и другог материјала не испуштати у корито реке, већ 


прикупити и евакуисати са предметног подручја; 


16) Током истраживања, потребно је предузети све мере како би се спречило 


изливање горива, уља, мазива и других штетних и опасних материја. Уколико до 


тога дође, обавезно је уклањање дела загађеног земљишта и његова санација 


заменом и затрављивањем; у току допуњавања горива и мењања уља, око возила 


и машина поставити одговарајућу заштитну фолију, коју након употребе треба 


одложити на законом прописан начин и локацију; 


17) Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-


палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које се 


претпоставља да има својство споменика природе, Извођач о томе треба да 


обавести Министарство заштите животне средине у року од осам дана и 


предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 


овлашћеног лица. 
 


2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 


сагласности предвиђене позитивним прописима. 


3. За све друге радове потребно је поднети нови захтев. 


4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења 


не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе 


захтев за издавање новог решења. 


5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са 


чл. 2. став 4, тачка 4. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за 


издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 


106/2013). 
 


О б р а з л о ж е њ е 
 


Надлежни орган - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио 


се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 020-1155/1 од 


22.04.2019. године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских 


услова за изградњу објекта за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од 







ресторана „Венеција“ до „Хидробазе“ од ркм 1172+600 до ркм 1172+900, на к.п. бр. 


2397/1, 2398, 2400 и 2401/1 све у КО Земун (деоница 3). Захтев за издавање локацијских 


услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и 


инфраструктуре је поднело ЈВП „Србијаводе“, из Београда, Ул. Булевар уметности 2a, 


Нови Београд. 
 


На основу достављеног захтева утврђено је да: 


 је предмет овог пројекта заштита Београда од хиљадугодишње велике воде; 


 је задатак пројекта да се уради нова хидролошко хидрауличка студија нивоа и 


протицаја река Саве и Дунава и одреде меродавни нивои при великим 


стогодишњим, двестогодишњим и хиљадугодишњим водама на предметним 


деоницама и одреде потребне коте заштитних објеката изнад меродавне воде; 


 ће се радови базирати на изградњи објекта за заштиту од великих вода десне 


обале реке Дунава од клуба „Радецки“ до ресторана „Шаран“ од ркм 1173+565 


до ркм 1173+201 на к.п. бр. 2386, 2388, 2389, 2390, 2636, све у КО Земун 


(деоница 1); 


 су димензије објекта: ширина стопе 3 m, дубина стопе 0.80 m и дужина стопе 


438 m; 


 на овом потезу није изграђен кејски зид и обала није обложена. На терену 


постоји саобраћајница и шетна стаза на насипу некадашње пруге, са котом 76.00 


m надморске висине, што је испод нивоа стогодишње велике воде. Планирано је 


идејно решење косог кејског зида до нивоа двестагодишње велике воде и 


обезбеђивање заштитног залеђа од хиљадугодишњих вода постављањем шина за 


мобилну опрему. 


 


Након увида у Централни регистар заштићених природних добара Србије и 


документацију Завода утврђени су услови и мере заштите природе за извођење 


активности из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да на локалитету 


нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, осим 


наведеног утврђено је да би се предментни радови изводили у границама еколошки 


значајног подручја „Ушће Саве у Дунав“ (22), односно међународно значајног подручја 


за птице IBA „Ушће Саве у Дунав“ (RS017IBA) и реке Дунав као еколошког коридора 


од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије. Сходно констатованим 


чињеницама, неопходно је стриктно се придржавати наведених услова. 


 


Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник 


РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016 и 95/2018-други закон); Уредба о еколошкој 


мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010); Правилник о проглашењу и заштити 


строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени 


гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). 


 


Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, 


јер је процењено да неће значајније утицати на природне вредности подручја. 


 


Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о 


републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 


51/2003- испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 – 


др.закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-испр. и 95/2018). 
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Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба 


Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема Решења. 


Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту 


природе Србије. 


 


 


 


НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  


Горан Дрмановић, маст.правник 


 


 


  


по Одлуци директора  


04 бр. 035-784/1 од 29.03.2017. године 
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                           ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 


11000 Београд, Калемегдан Горњи град 14, Србија 


       Тел. 011/3287 557, 3622 341, e-mail zzskgb@beotel.rs, www.beogradskonasledje.rs 


                                                     Матични број 07045719, ПИБ 101511252  


Република Србија 


Министарство грађевинарства,  


саобраћаја и инфраструктуре 


11000 Београд 


Немањина 22-26 


                             Веза:   ROP/ MSGI-7416-LOC-1/2019  


                                        350-02/00138/2019/14  од  18.04.2019. год. 


 


Предмет:  Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања 


локацијских услова за изградњу објекта за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од   


ресторана „Венеција“  до Хидробазе (деоница 3) 


 


Захтевом упућеним Заводу за заштиту споменика културе града Београда, заведеним 


под бр. Р 1717/19 од 22.04.2019. године, обратили сте за издавање услова за предузимање мера 


техничке заштите у поступку издавања локацијских услова, у вези са  захтевом ЈВП 


„Србијаводе“, за изградњу објекта за заштиту од великих вода десне обале реке Дунава од 


ресторана „Венеција“ до Хидробазе од ркм 1172+600 до ркм 1172+900 на КП 2397/1, 2398, 2400 


и 2401/1,  све у КО Земун (деоница 3 ). 


 Завод за заштиту споменика културе града Београда, овим актом утврђује следеће 


услове за предузимање мера техничке заштите: 


- На предметној деоници, у циљу очувања постојећег изгледа заштићеног простора,  


одбрану од хиљадугодишњих вода изводити  употребом  мобилне опреме у виду  монтажно-


демонтажних панела;  


- За  постављање мобилне опреме  дуж шеталишта дозвољава се  изградња   носача у 


виду АБ темеља  „L“ попречног пресека искључиво испод нивоа терена, у који се  уграђују 


лежишта за монтирање  панела  у нивоу терена; 


- У завршној обради шеталиште пресвући асфалтом у свему према постојећем; 


- Инвеститор је дужан да се благовремено, а најкасније 15 радних дана пре почетка 


земљаних радова, обрати Заводу за заштиту споменика културе града Београда, захтевом за 


организовање сталног археолошког надзора.  


- Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, радови 


ће на том делу градилишта бити обустављени до завршетка заштитних археолошких 


интервенција. 


- Инвеститор је дужан да, по чл.110. Закона о културним добрима („Сл.гласник РС, 


бр.71/94), обезбеди неопходна финансијска средства за обављање сталног археолошког надзора 


и заштитних археолошких интервенција, истраживање, заштиту, чување, публиковање и 


излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.  


- Све планиране радове предвидети у складу са важећим техничким прописима, 


нормативима и стандардима за дату врсту радова. 


 


- Током израде Пројекта за грађевинску дозволу је препоручена сарадња са стручном 


службом Завода за заштиту споменика културе града Београда; 


- У оквиру своје надлежности, Завод за заштиту споменика културе града Београда ће 


остварити увид у спровођење мера техничке заштите током извођења радова на 


објекту; 


-  Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове се обавезује да Заводу за заштиту 


споменика културе града Београда достави један примерак техничке документације на 


основу које је издата грађевинска дозвола. 


 


       О б р а з л о ж е њ е : 


 


Градско заступство донело је 1885. године  одлуку о изградњи обалоутврде у Земуну о 


трошку Инвестиционе закладе у Загребу. Исте године обављено је нивелисање доњег дела 


града, а потом је октобра 1886. године почела градња дунавске обалоутврде у два висока 







 


 


 


 


 
профила за нижи и виши водостај, с рампама  за колски саобраћај при излазу улица и 


степеницама за пешаке.  


Сви земљани радови и облагање насипа, у дужини хиљаду метара, великим тесаним 


каменим блоковима, завршни су 1889. године. Потом су засађене  тополе, угређене су стазе за 


шетаче и калдрмисани пролази за колски саобраћај. Погранични град добио је пријатно место 


за шетњу и одмор - Кеј на Дунаву, који је и данас у функцији, a представља део његовог 


историјског идентитета. 


Земунски кеј је лоциран у оквиру просторне културно-историјске целине Старо језгро 


Земуна  која је  проглашена за културно добро од великог значаја за Републику Србију  


(Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр.14/79). 


            Према Плану детаљне регулације Старо језгро Земуна (Сл.лист града Београда 34/03) 


подручје приобаља и акваторије  обухвата приобални појас са обалоутврдом  и припадајући 


део акваторије Дунава на делу Старог језгра Земуна, од улице Стевана Марковића, дужином 


Кеја  ослобођења  и  подножја Гардоша. 


Јединствен простор одликује се изузетним ликовним и амбијенталним вредностима. 


Сагледавањем са реке, неодвојив је део слике у коју је уткана и урбана структура Гардоша, као  


и структура историјског језгра Земуна у залеђу. Део кеја је у потпуности реконструисан 


добивши нови излед. 


Најатрактивнији део приобаља је главно шеталиште на Кеју које се простире од зграда 


Капетаније и ресторана „Венеција“ до улива  улице Стевана Марковића у Кеј ослобођења на 


југу. На овом потезу доминира главна шетна стаза између два дрвореда. Главна спона 


шеталишта са урбаним залеђем и са доњим шетним нивоом на обалоутврди остварена је на 


позицији везе Кеја са Масариковим тргом. 


Према Елаборату услова чувања, одржавања и мера техничке заштите просторне 


културно-историјске целине Старо језгро Земуна, овога Завода, за потребе израде ПДР, 


потребно је задржати и очувати визуре са реке и ка реци, које представљају драгоцен део 


урбаног пејсажа града.  


Земунски кеј са обалоутврдом с краја XIX века (1889) ауторско остварење градског 


инжењера Карла  Драгутина Капуса,  представља једну од најстаријих урбанистички уређених 


обала на току Дунава, са шеталиштем високих архитектонско-урбанистичких вредности и  као 


такав вреднован је са културно-истoријског становишта у оквиру заштићеног језгра. Према 


наведеном Елаборату задржава се регулација вреднованог дела Кеја, као дела културног 


пејзажа Београда. Изглед кеја с обалоутврдом се мора у потпуности задржати. 


            Парцијална интервенција изведена  на делу шеталишта од Венеције до Масариковог 


трга умањује и девалвира архитектонскоурбанистичке и културноисторијске вредности кеја и 


„Венеције“ која од 1913.  представља симбол Земуна. 


Предметни простор се налази у оквиру Античког Таурунума који је проглашен за 


археолошко налазиште-културно добро (Решење Завода за заштиту споменика културе града 


Београда, бр.669/4 од 17.11.1965.године). 


 


Овај акт важи две године од дана издавања. 


 


 


          Директор 


 


                       Оливера Вучковић 


   


доставити:  


- наслову 


- архиви  


 





				2019-05-15T11:10:56+0200

		Olivera Vučković 77365986-1006969715211









